
om 

ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 

Регулатор 

PCSol201   

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

07-2020

ИЗДАНИЕ: 1.1_BG 





 3 

СЪДЪРЖАНИЕ 
1. БЕЗОПАСНОСТ 4 

2. ОБЩИ ИНФОРМАЦИИ 5 

3. ДИРЕКТИВА WEEE 2012/19/UE 5 

4. СЪХРАНЕНИЕ НАДОКУМЕНТАЦИЯТА 5 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 7 

5. ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА 8 

6. МЕНЮ НА РЕГУЛАТОРА 8 

7. МЕНЮ НАСТРОЙКИ 10 

8. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ 10 

8.1. TCWUMIN ............................................................................ 10 

8.2. СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА ..................................................... 11 

8.3. ЦИРКУЛАЦИ ....................................................................... 11 

9. МЕНЮ НА АЛАРМИТЕ 11 

10. МЕНЮ ОПЦИИ 13 

10.1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ ....... 13 

10.2. ОТЧИТАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ...... 14 

10.3. ИЗТРИВАНЕ НА ТОПЛИННАТА ПЕЧАЛБА ........................ 14 

11. МЕНЮ ОБСЛУЖВАНЕ 14 

11.1. МЕНЮ ОБСЛУЖВАНЕ\ НАСТРОЙКИ ................................ 14 

11.2. МЕНЮ ОБСЛУЖВАНЕ\ СИЛА НА ЗВУКА .......................... 15 

11.3. МЕНЮ ОБСЛУЖВАНЕ\ ЧАСОВНИК .................................. 15 

12. ТОПЛИННА ПЕЧАЛБА 15 

13. СОЛАРНИ АПЛИКАЦИИ 16 

13.1. НОЩНО ОХЛАЖДАНЕ ....................................................... 16 

13.2. СОЛАРНА СХЕМА A ............................................................ 17 

13.3. СОЛАРНА СХЕМА B ............................................................ 17 

13.4. СОЛАРНА СХЕМА C ............................................................ 18 

13.5. СОЛАРНА СХЕМА D ............................................................ 19 

13.6. СОЛАРНА СХЕМА E ............................................................ 19 

13.7. СОЛАРНА СХЕМА F ............................................................ 20 

13.8. СОЛАРНА СХЕМА G............................................................ 21 

13.9. СОЛАРНА СХЕМА H ............................................................ 22 

13.10. СОЛАРНА СХЕМА I ................................................... 23 

13.11. СОЛАРНА СХЕМА J .................................................. 23 

13.12. СОЛАРНА СХЕМА K.................................................. 24 

13.13. СОЛАРНА СХЕМА L .................................................. 25 

13.14. СОЛАРНА СХЕМА M ................................................ 26 

13.15. СОЛАРНА СХЕМА N ................................................. 27 

13.16. СОЛАРНА СХЕМА O ................................................. 27 

14. ИЗКЛЮЧВАНЕ 28 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 29 

15. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 30 

16. МОНТАЖ 30 

16.1. ИНСТАЛАЦИЯ НА РЕГУЛАТОРА ........................................ 30 

16.2. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ВЕРИГИ ............................... 32 

16.2.1. Обслужване на присъединенията ........................ 32 

16.2.2. Свързване на мрежови вериги ............................. 33 

16.2.3. Подаване на сигнал ШИМ към помпата .............. 33 

16.2.4. Свързване на температурните сензори ............... 33 

16.2.5. Инсталация на температурните сензори............. 34 

16.2.6. Свързване на температурен датчик ..................... 34 

16.2.7. Свързване на изход H ............................................. 35 

17. ПРИЛОЖНИ СХЕМИ 36 

17.1. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА A .................................... 36 

17.2. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА B .................................... 37 

17.3. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА C .................................... 38 

17.4. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА D .................................... 39 

17.5. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА E .................................... 40 

17.6. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА F .................................... 41 

17.7. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА G.................................... 42 

17.8. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА H .................................... 43 

17.9. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА I ..................................... 44 

17.10. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА J .......................... 45 

17.11. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА K .......................... 46 

17.12. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА L .......................... 47 

17.13. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА M ........................ 48 

17.14. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА N ......................... 49 

17.15. ПРИЛОЖЕНА СОЛАРНА СХЕМА O ......................... 50 

18. ЗАТВАРЯНЕ НА КОРПУСА 51 

19. ОПЦИИ НА РЕГУЛАТОРА 51 

19.1. ОПЦИИ/ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА ........................... 52 

19.2. ОПЦИИ \ КОНФИГУРАЦИЯ ВХ/ ИЗХ ................................. 53 

19.2.1. Компенсация на дължината на кабелите ............ 53 

19.3. ОПЦИИ\ФУНКЦИИ ............................................................. 54 

19.3.1. Функция вакуум колектор ...................................... 55 

19.4. РЪЧЕН РЕЖИМ ................................................................... 55 

19.5. ИЗБОР НА СХЕМА ............................................................... 55 

20. СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ 55 

 



 4 

1. БЕЗОПАСНОСТ 

Регулаторът може да се използва само в 
границите на домакинството или подобно.  

Преди инсталиране, ремонт или поддръжка, 
както и по време на всички дейности при 
свързване трябва безусловно да изключите 
захранването и да се уверете, че клемите и 
електрически проводници не са под 
напрежение. 

 

 

След изключване на регулатора с 
помощта на клавиатурата или енкодера 
на клемите на регулатора има опасно 
напрежение. 

 

 

Регулаторът не може да се използва в 
несъответствие с предназначението. 

 

 

Трябва да се използва допълнителна 
автоматика за защита на инсталацията 
на топлата вода и инсталацията на 
централното отопление (ако има такава) 
от авария на контролера или грешки в 
софтуера на контролера. 

 

 

Трябва да пригодите стойността на 
програмираните параметри към дадения 
тип колектор, като вземете предвид 
всички условия на работа на 
инсталацията. Грешният избор на 
параметрите може да доведе до авария 
на колектора или резервоара (например 
прегряване на панела и др.) . 
 

 

Модификацията на програмираните 
параметри трябва са бъде извършена 
само от лице, което се е запознало с 
настроящата инструкция. 

 

 

Да се използва само в отоплителни 
вериги, изработени в съответствие с 
действащите разпоредби. 

 

 

Електрическата инсталация, в която 
работи регулатора, трябва да бъде 
защитена с предпазител, избран 
правилно за съответните натоварвания. 

 

 

Регулаторът не може да се използва, ако 
корпусът му е повреден.  

 

 

Регулаторът използва електронно 
изключване на свързаните устройства 
(дейност от тип 2Y съгласно стандарт 
PN-EN 60730-1). Това означава, че при 
захранване на регулатора с напрежение 
230V на изходите на помпите има опасно 
напрежение дори, когато не са 
включени. 

 

 

 

Регулаторът трябва да бъде монтиран на 
място, недостъпно за деца. 

 

 

 

Преди отваряне на корпуса трябва да 
изключите мрежовото захранване. 

 

 

Регулаторът трябва да бъде инсталиран 
в съответствие с изискванията на 
стандарт EN 60335-1 от квалифициран и 
оторизиран инста. 

 

 

 

Не монтирайте устройството под 
напрежение. 

 

 

 

Късо съединение на изхода на помпата 
води до повреда на устройството. 

 

 

Забранява се експлоатация на 
повредено устройство или ремонтирано 
от неоторизиран сервиз. 

 

 

 

Да не се монтира върху запалими 
основи. 
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2. ОБЩИ ИНФОРМАЦИИ 

Регулаторът PCSol201 е модерен 
електронен регулатор, предназначен за 
дистрибуция на топлината, получена от 
соларните колектори. Работи със соларни 
помпи HIGH EFFICIENCY, управлявани със 
сигнал ШИМ. Задачата на регулатора е да 
управлява системите на соларния кръг 
съгласно данните, получени от температурните 
сензори така, че да бъде възможно получаване 
на възможно най-много енергия от колектора. 

 

 
Фиг. 2-1 Основна функционална схема 

3. ДИРЕКТИВА WEEE 2012/19/UE 

Закупеният продукт е произведен от 
висококачествени материали и компоненти, 
които са рециклируеми и могат да бъдат 
използвани повторно. Ако продуктът е означен 
с този символ на зачеркната кофа за боклук, 
това означава, че продуктът е в съответствие с 
Европейската директива 2012/19/UЕ. 

 
Препоръчително е да се запознаете с 

местната система за събиране на електрически 
и електронни продукти. 

Препоръчва се да действате според 
местното законодателство и да не изхвърляте 
изхабените продукти с обикновените битови 
отпадъци. Правилното изхвърляне на 
изхабените продукти ще помогне за 
предотвратяване на възможните негативни 
последствия за околната среда и човешкото 
здраве. 

4. СЪХРАНЕНИЕ НАДОКУМЕНТАЦИЯТА 

Моля, съхранявайте старателно тази 
инструкция за монтаж и експлоатация, както и 
всички други приложими документации, за да 
могат да се ползват по всяко време при 
необходимост. В случай на преместване или 

продажба на устройството, моля, предайте 
приложената документация на новия 
потребител. 

PCSol201 





  

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

PCSol201 

 



 8 

3sek.

5. ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА 

Регулаторът е 
оборудван със система 
TOUCH&PLAY,  

която улеснява 
обслужването. 
Енкодерът се използва 
като се върти и 
натиска. 

 

 

За да задействате 
регулатора, трябва да 
задържите натиснат енкодера за 3 секунди. 
Върху дисплея ще се появи стартов екран: 

 

 
Фиг. 5-1 Стартов екран* 

* стартовият екран може да се различава в зависимост от 
версията на регулатора. 

 

След стартовия екран регулаторът ще премине 
към главния прозорец. 

 
Фиг. 5-2 Главен екран 

Действието на изходите на регулатора всеки 
път е сигнализирано с мигане на техните 
икони в схемата. 

6. МЕНЮ НА РЕГУЛАТОРА 

Натискането и задържането на 
енкодера за 3 секунди по всяко 
време на обслужване на 
регулатора води до преминаване 
към главния екран. 

 

Всички настройки на регулатора 
се извършват в система меню. 
Влизане в МЕНЮ става чрез 

натискане на енкодера в главния прозорец 
така, че да бъде означена иконата . 

 
Фиг. 6-1 Влизане в менюто на регулатора 

След влизане в менюто ще се появи екран с 
иконите на функциите на регулатора: 

 
Фиг. 6-2 Изглед на менюто на регулатора 

По средата на екрана ще бъде означена 
активната икона на Фиг. 6-2. Сега въртейки 
енкодера можете да се придвижвате по 
позициите на менюто. В главното меню това 
са: 

      
 

     
Фиг. 6-3 Режими на главното меню на регу 

Където: Иконата TCWUmin (втората поред) ще се показва 
само, когато е активна схема B и J. Забележка: При 
активна работна схема М функцията на тази икона се 
променя на Стайна температура. Иконата на 
циркулацията (трета поред) - когато са активни схемите 
B,C,D,E,G,H,J,K,L,O. 

 

PCSol201 

Настройки 
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Редактиране на стойностите на 
параметрите се извършва в превъртаното 
подменю. По-долу е представен пример за 
подменю Настройки. Редактирането на 
стойността на даден параметър се извършва 
като параметъра се означи и с натискане на 
енкодера стойността му започва да мига. След 
това въртейки копчето можете да смените 
стойността. С повторно натискане на енкодера 
стойността се потвърждава и можете да 
означите следващ параметър.  

След завършване на редактирането 
трябва да изберете в подменюто един от 
бутоните: 

OK - С него се потвърждава промяната и се 
връщате към главното меню.  

ANULUJ - С него отхвърляте промените в 
цялото подменю и се връщате в главното 
меню. 

 

 
Фиг. 6-4 Превъртано подменю 

 

  
Фиг. 6-5 Структура на менюто на регулатора 

 

 
Samo A, B, C, E, F, H, I, J, L, M, N, O  

 
Samo B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, O  

Samo B, M  
Забележка: Иконата има различна 
фунцкия за схема М 

 

Въведете 
паролата си 

Логване 
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7. МЕНЮ НАСТРОЙКИ 

Достъп 

 
В това меню се извършват основните настройки 

на регулатора. Промяната на параметрите ще бъде 
приета след активиране на OK в левия долен 
ъгъл. Активиране на ANULUJ ще отхвърли 
въведените промени. Списъкът на параметрите в 
това меню зависи от избраната соларна 
система.Параметрите ще бъдат описани подробно в 
раздел 13, който е посветен на конкретни 
соларни приложения.  

В зависимост от схемата и от версията в меню 
„Настройки” са достъпни следните параметри: 

Параметър  
Схема 

A B C D E F G H I J K L M N O 

TzCWU X X X X X X X X  X X X X X X 

TzCWUmi 

heater.* 
            X   

dTAB    X       X  X   

dTCO       X      X   

Режим 

еco   X              

Нощно 
охл.  X X  X X  X X  X X X X  X 

Tsch WŁ. X X  X X  X X  X X X X  X 

Tsch WYŁ. X X  X X  X X  X X X X  X 

TzBAS      X   X     X  

Приоритет       X        X  

Аларма  
 TCOLkr 

X X X X X X X X X X X X X X X 

* параметър само в схема M 

8. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ 

 

За правилната работа на програмите за 
време е необходима настройка на 
часовника. 

8.1. TCWUmin 

Достъп 

  

 

Позицията е достъпна само в схема B. 
Иконата променя предназначението си 
само при избрана схема М. 

Програмата за време TCWUmin е 
минималната температура на резервоара за 
топла вода (на сензора T3), под която 
регулаторът ще включи изход H (нагревателя 
или друг допълнителен източник на топлина).  

Настройката на стойността на 
температурата в полето за редактиране на 
стойността ще доведе до изключване на 
програмата за време и приемане от регулатора 
постоянната стойност на параметъра 
TCWUmin (една стойност на температурата 
през цялото време - по време на 
редактирането на температурата се вижда, че 
на цялата графика температурата има 
постоянна стойност). 

 
Фиг. 8-1 Редактиране на стойността TCWUmin 

За да промените стойността на 
TCWUmin във времето, трябва да определите 
график. Това се извършва със задаване на 
стойност harm (график) в полето за 
редактиране на стойността. 

 
Фиг. 8-2 Включване на програмата за време 

TCWUmin 

След потвърждаване на стойността 
harm (график), върху екрана ще се появи 
допълнително означение PO-PT. 

Редактирането на тази стойност позволява 
избор на един от трите времепериода: 

PO-PT – програма за време за дните от 
понеделник до петък, 

SOBO. – програма за време за събота, 
NIED. – програма за време за неделя. 

След потвърждаване на съответния 
времепериод, трябва с въртене на енкодера да 
поставите маркера на мястото (часовете), 
където искате да редактирате. 

 
Фиг. 8-3 Настройка на маркера на позицията 

На това място натискането на енкодера 
ще доведе до изчезване на маркера на 
позицията и светване на маркера на 
редактиране. При показан маркер на 
редактиране въртенето на енкодера ще 
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промени стойността на температурата в 
мястото на текущия маркер на позицията. 

 
Фиг. 8-4 Настройка на маркера на позицята 

 След настройка на температурата и 
натискане на енкодера върху екрана ще 
светнат двата маркера за редактиране и за 
позиция. С въртене на енкодера стойността се 
пренася на следващите позиции. За да 
преминете към маркера на позицията, трябва 
отново да натиснете енкодера. 

 
Фиг. 8-5 Пренасяне на стойността 

За да потвърдите въведените промени в 
графиците, трябва да отидете на позиция OK в 
режим маркиране и да натиснете енкодера. 
Активиране на ANULUJ ще доведе до излизане 
без потвърждаване на въведените промени в 
графиците. 

8.2. Стайна температура 

Достъп 

  

 

Иконата променя предназначението си 
само при избрана схема М. 

Програмата Стайна темп. е температурата 
зададавана от датчика СТ7. Под тази 
температура датчика подава сигнал към 
контролера, който от своя страна контролира 
циркулационната помпа. 

При изключване параметър стойност на 
температурата в полето за задаване на 
стойност, прогрмата по време ще бъде 
изключена и тогава за влияние върху 
регулатора и контролера ще бъде използвана 
постоянна стойност за параметъра Стайна 
темп. (една стойност за целия период). По 

време на настройката, може да се наблюдава, 
че температурата не се променя на 
диаграмата.  

Промените във времетраенето на програми 
при Стайна темп. се извършват по същия 
начин, както показаните в примерните 
програми за TCWUmin. 

8.3. Циркулаци 

Достъп 

 

 

Позицията е достъпна само в схемите B, 
C, D, E, G, H, J, K, L, M, O. 

Промени в програмите за време на 
циркулацията се въвеждат аналогично на 
показания пример за настройки на графиците 
TCWUmin.  

 
Фиг. 8-6 Структура на менюто на регулатора 

Настройките, които можете да 
редактирате в поле редактиране са TAK (ДА), 
NIE (НЕ) и harm (график). Настройка на 
стойността TAK ще доведе до включване на 
циркулацията за постоянно. Настройка NIE ще 
доведе до изключване на циркулацията. 
Настройка на стойността harm ще доведе до 
включване на програмата за време на 
циркулацията. 

9. МЕНЮ НА АЛАРМИТЕ 

Достъп 

 

Регулаторът сигнализира неизправната 
работа като аларми. 

Регулаторът е оборудван с функция 
интелигентна аларма. Това означава, че 
регулаторът разпознава типа на алармената 



 12 

ситуация и в зависимост от нейния характер 
сигнализира съответните аларми. Например, 
ако бъде повреден сензорът за подгряване на 
резервоара с нагревател, тогава регулаторът 
ще спре да подгрява резервоара. Въпреки 
наличието на аларма, соларният кръг ще 
работи правилно и регулаторът няма да 
допусне прегряване на резервоара. 

Видът на действието, предприето от 
интелигентната аларма зависи от типа на 
алармата и соларната апли. 

Когато в долната част на главния екран 
започне да мига надпис ALARM! (Фиг. 6.2), 
това означава, че е налице алармена 
ситуация. Сега чрез влизане от меню в 
Алармите имате достъп до съдържанието и 
кода на алармата, сигнализирана от 
регулатора (Фиг. по-долу). 

 
Фиг. 9-1 Екран на алармата 

Ако в позиция брой е показана цифра 
по-голяма от 1, това означава, че е активна 
повече от една аларма, с въртене на енкодера 
върху екрана ще се появяват поредни аларми. 

В левия долен ъгъл е показан кодът на 
алармата. За да се улесни обслужването и 
диагностиката на алармата, кодовете на 
алармите са посочени в таблицата по-долу: 

Списък на алармите 

Номер Аларма  

1 
Прегряване на резервоара за 
топла вода  

Достигане на максималната температура на 
резервоара на топлата вода(надвишаване на 
температурата, посочена като TCWUmax). 

Работата на помпата, зареждаща топлина в 
резервоара ще спре. Тази аларма има по-висок 
приоритет от алармите на колектора (ако 
бъдат сигнализирани едновременно аларми за 
температурите на колектора, тогава соларната 
помпата пак няма да бъде задействана). 
Трябва да охладите резервоара, като например 
изпуснете част от топлата вода. 

2 
Прегряване на соларния панел P1 
стоп. 

Колекторната помпа ще спре, докато 
температурата на колектора спадне под 
стойността TCOLmax. Възможно е включване 

на помпата от сервизно ниво в ръчен режим. 
Трябва да проверите дебита на работната 
течност (възможно е наличие на въздух в 
инсталацията или липса на управление на 
колекторната помпа)  
Алармата може да е възникнала в резултат от 
задействана аларма за надвишена максимална 
температура на резервоара (Код 1).  

3 
Критична температура на 
соларния панел  

Това означава, че е достигната критичната 
температура на колектора (параметър TCOLkr) 

и въпреки достигнатата температура (TzCWU, 

TzBAS) помпата на колектора ще се включи, 
докато температурата на колектора спадне под 
стойността TCOLkr. Трябва да изчакате, 
докато колекторът се охлади. Настройката на 
параметъра Alarm TCOLkr (Аларма TCOLkr) в 
менюто на NIE деактивира тази аларма от 
регулатора, но той ще изпълни описаните 
действия. 

4 Повреда на сензора T1  
Аларма за неправилна работа или повреден 
сензор T1. Трябва да проверите съединенията, 
дали не е прекъсната веригата (свържете) или 
няма късо съединение (отстранете) във 
веригата на сензора. Алармата ще изключи 
колекторната помпа, алгоритъмът ще спре 
зареждането на резервоара на топлата вода. 

5 Повреда на сензора T2  
Аларма за неправилна работа или повреден 
сензор T2. Трябва да проверите съединенията, 
дали не е прекъсната веригата (свържете) или 
няма късо съединение (отстранете) във 
веригата на сензора. Алармата ще изключи 
колекторната помпа, алгоритъмът ще спре 
зареждането на резервоара на топлата вода. 

6 Повреда на сензора T3  
Аларма за неправилна работа или повреден 
сензор T3. Трябва да проверите съединенията, 
дали не е прекъсната веригата (свържете) или 
няма късо съединение (отстранете) във 
веригата на сензора. Появата на тази аларма 
зависи от соларната схема. В системата B (с 
нагревател) ще бъде прекъснато загряването 
на резервоара (ще бъде изключен изход H) и 
алармата ще бъде сигнализирана. В системите 
A, C сензорът изпълнява информационна 
функция и регулаторът не сигнализира аларми 
от тези сензори. 

7 Повреда на сензора T4  
Аларма за неправилна работа или повреден 
сензор T4. Трябва да проверите съединенията, 
дали не е прекъсната веригата (свържете) или 
няма късо съединение във веригата на 
сензора. Действието зависи от вида на 
избраната соларна схема. Алармата ще бъде 
сигнализирана само при схемите D, G или K 

тогава, когато алгоритъмът на работа се 
нуждае от този сензор. В останалите схеми (B, 

Код Брой 

Съдържание на 
аларма 
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C, E, F, H, I*) сензорът T4 се използва за 
изчисляване на топлинната печалба и в случай 
на повреда на този сензор няма да бъде 
сигнализирана аларма, а изчисляването на 
топлинната печалба ще бъде преустановено.  
*Действието на сензор T4 в схема I зависи от 
настройките на параметъра dTP2, описан в раздел 
19.1  

8 
Прегряване на резервоара за 

топла вода А  
Аларма за достигане на максималната 
дефинирана с параметър TCWUmax 

температура на резервоара на топлата вода A 
(буфер A в схемата K). Работата на помпата, 
зареждаща топлина в този резервоар/ буфер 
ще спре. Трябва да охладите резервоара/ 
буфера като например изпуснете част от 
топлата вода и/ или Изключите алтернативен 
източник на топлина от резервоара.  

9 
Прегряване на резервоара за 
топла вода В  

Аларма за достигане на максималната 
дефинирана с параметър TCWUmax 

температура на резервоара на топлата вода 
B. Работата на помпата, зареждаща топлина в 
този резервоар ще спре. Трябва да охладите 
резервоара, като например изпуснете част от 
топлата вода. 

10 
Критична температура на 
соларния панел А  

В системата с два колектора (само соларна 
система H) това е алармата за надвишаване на 
критичната температура (параметър TCOLkr) 

на колектора A. Въпреки достигането на 
зададената температура на резервоара 
TzCWU, регулаторът ще задейства 
колекторната помпа Р1 с цел намаляване на 
температурата под критичната стойност. 
Трябва да изчакате, докато колектора се 
охлади. Настройката на параметъра Alarm 

TCOLkr (Аларма TCOLkr) в менюто на NIE 

деактивира тази аларма от регулатора, но той 
ще изпълни описаните действия. 

11 
Критична температура на 
соларния панел В  

В системата с два колектора (само соларна 
система H), това е алармата за надвишаване 
на критичната температура (параметър 
TCOLkr) на колектора B. Въпреки достигането 
на зададената температура на резервоара, 
регулаторът ще задейства колекторната помпа 
P2 с цел намаляване на температурата под 
критичната стойност. Трябва да изчакате, 
докато колектора се охлади. Настройката на 
параметъра Alarm TCOLkr (Аларма TCOLkr) в 
менюто на NIE деактивира сигнализиране на 
алармата от регулатора, но той ще изпълни 
описаните действия. 

12 
Прегряване на соларния панел. А 
стоп  

Зареждането на топлина в колектор A (при 
схемите H, L) ще бъде спряно до времето, 
докато температурата на колектора спадне под 
стойността TCOLmax. Възможно е включване 
на помпата от сервизно ниво в ръчен режим. 

13 
Прегряване на соларния панел. B 
стоп  

Зареждането на топлина в колектор B (при 
схемите H, L) ще бъде спряно до времето, 
докато температурата на колектора спадне под 
стойността TCOLmax. Възможно е включване 
на помпата от сервизно ниво в ръчен режим. 

14 Защита от замръзване СТОП   
По време на работата на тази функция помпата 
на колектора се включва, за да повдигне 
температурата на твърде охладената течност в 
соларния панел. За тази цел се изразходва 
енергията от резервоара или басейна. Когато 
обаче температурата на резервоара или 
басейна наближи 2°C, регулаторът ще 
прекъсне действието на функцията защита от 
замръзване, за да не допусне до замръзване и 
увреждане на източника на топлина. 
Изключването на функцията ще бъде 
сигнализирано с аларма. Функцията защита от 
замръзване е подробно описана в раздел 
Опции\Функции 19.3  

10. МЕНЮ ОПЦИИ 

Достъп 

 

За да влезете в опциите, трябва да се логнете. 
Екранът за логване е показан на Фиг. 10-1. 

 
Фиг. 10-1 Екран за логване на потребителя 

Достъпът до това меню е защитен с 
парола. Настройките в това меню са 
предназначени за инсталатора/ сервизния 
техник. Подробно описание на параметрите от 
опциите ще намерите в инсталационната част 
на тази инструкция. 

Въвеждането на парола 0000 ще покаже 
само за справка таблицата на настройките в 
това подменю на параметрите.  

10.1. Възстановяване на фабричните 
настройки 

В това меню е възможно да се върнете към 
фабричните настройки. Ако въведете в 
прозореца за логване паролата 0002 и 
потвърдите, регулаторът ще възстанови по 

Въведете 
паролата си 

Логване 
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подразбиране само потребителските 
параметри. Сервизните параметри няма да 
бъдат променени. След възстановяване на 
фабричните настройки параметрите, достъпни 
в меню Опции няма да бъдат променени. 

Преди възстановяването регулаторът ще 
Ви помоли да потвърдите действието. 

След възстановяването на фабричните 
настройки трябва отново да настроите 
часовника, тъй като е бил ресетван до дата: 
00:00, 01-01-2010. 

10.2. Отчитане на параметрите по 
подразбиране 

В регулатора се намира таблица с 

параметрите по подразбиране (тези, които се 
възстановяват в настройките). Отчитането на 
параметрите по подразбиране се извършва 
чрез въвеждане в прозореца за логване в 
опциите паролата 0005. Таблицата е само „за 
справка” и в нея не могат да се въвеждат 
промени. 

10.3. Изтриване на топлинната печалба 

Чрез въвеждане на паролата 0003 

регулаторът ще изтрие графиката на 
топлинната печалба. 

Чрез въвеждане на паролата 0004 

регулаторът ще изтрие брояча на топлинната 
печалба.  

Въвеждането на паролите 0003 и 0004 ще 
доведе до появата на молба за потвърждение. 
Изборът на опция NIE ще доведе до излизане 
без въвеждане на никакви промени. 
Списък на кодове 

0000 
Таблица с параметрите от подменю опции 
само за справка. 

0002 

Възстановяване на параметрите по 
подразбиране от групата потребител в 
регулатора (не са защитени с парола)  

0003 Изтриване на графиката на топлинна  
0004 Изтриване на брояча на топлинната  

0005 Таблица с параметрите по подразбиране 

 Достъп до подменю опции  

 

Възстановяване на параметрите по 
подразбиране от групата потребител и 
сервиз в регулатора (всички параметри в 
регулатора)  

11. МЕНЮ ОБСЛУЖВАНЕ 

Това меню е предназначено за 
потребителя. В това място се извършват 
основните промени за обслужването на самия 
регулатор. 

    

11.1. Меню обслужване\ Настройки 

Достъп 

 

В това меню потребителят има достъп до: 

Информационна табелка – Има три 
страници. Навигацията между страните на 
информационната табелка се извършва с 
въртене на енкодера надясно/ наляво. 
Първата страница (1/3) предоставя 
информация за версията на хардуера и 
софтуера на устройството.  

 

 
Фиг. 11-1 Страница (1/3) Информационна табелка 

На страница (2/3) се намират данните за 
контакт на производителя. 

 

 
Фиг. 11-2 Страница (2/3) Информационна табелка 

Страница (3/3) Съдържа информация 
относно микроконтролера и компилацията 
на програмата. 

Език - позволява смяна на езика на 
описанието.  

Посока на енкодера - позволява смяна на 
посока на въртене на енкодера. 

Time Out - време на бездействие, броено в 
секунди, след изтичането на което 
автоматично се излиза от менюто и изгасва 
подсветката на екрана и енкодера. 

Скорост на менюто - позволява настройка на 
скоростта на анимацията в менюто; 

Ambient light - позволява настройка на 
пулсираща подсветка на енкодера след 
изгасване на дисплея (слез изтичане на 
времето Time Out). Функцията е полезна 
за намиране на регулатора в тъмни 
помещения. Пулсиращата подсветка на 
енкодера ще продължи и след 
изключването на регулатора. 

 

 

Информационна табелка   2/3 

OK 

.......... 

……….. 
……….. 

PCSol 201 
Информационна табелка 
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11.2. Меню обслужване\ сила на звука 

В това меню имате достъп до настройките 
на звука. Със завъртане на енкодера ще 
преминавате между полетата за настройка на 
силата на звука и включване и изключване на 
звуковите сигнали за уведомяване. 

 
Фиг. 11-3 Екран опции на звука 

Изключването на звука води до липса на 
потвърждение на движението на енкодера със 
звукови сигнали. 

Включването на звука на алармите води до 
сигнализиране на алармите със звуков сигнал. 
Ако тази опция не бъде маркирана, алармите 
няма да бъдат потвърдени със звуков сигнал: 
само мигане върху дисплея. Алармите няма да 
бъдат сигнализирани със звуков сигнал.  

11.3. Меню обслужване\ часовник 

Достъп 

 

За правилната работа на програмите за 
време се използва часовник с реално време и 
преди започване на работата на регулатора 
часовникът трябва да бъде настроен. 

 

Ненастроен или неправилно настроен 
часовник ще доведе до неправилна 
работа на функциите за програми за 
време на регулатора и функцията за 
нощно охлаждане. 

Денят от седмицата, видим в главния 
прозорец ще бъде автоматично изчислен от 
регулатора. 

 
Фиг. 11-4 Екран за настройки на часовника 

Настройката на датата и часа трябва са 
се потвърди с OK. Ако изберете бутон 
ANULUJ, промените на настройките на датата 
и часа ще бъдат отхвърлени. 

Регулаторът е оборудван с функция 
поддържане на захранването на часовника в 

продължение на 10 дни. След изтичане на това 
време, ако не бъде възстановено мрежовото 
захранване, часовникът ще бъде ресетнат. 

12. ТОПЛИННА ПЕЧАЛБА 

Достъп 

 

Регулаторът изчислява възстановената 
енергия от колектора. В зависимост от 
версията на регулатора визуализацията на 
топлинната печалба се различава. 

 

Топлинната печалба е недостъпна в 
соларните схеми D, G и K. 

 

Изчисляването на топлинната печалба 
и моментната мощност изисква 
използване на допълнителен 
температурен сензор CT6, свързан към 
измервателния вход T4. Ако датчикът 
не бъде свързан, топлинната печалба 
няма да бъде изчислявана. 

 

В соларните апликации, за работата на 
които се изискват четири температурни 
сензори, не е възможно изчисляване на 
топлинната печалба. Това са апликациите D и 
G. При включването на тези схеми от менюто 
на регулатора ще изчезне иконата на 
топлинната печалба и няма да бъде възможно 

влизане в нея. 

Регулаторът регистрира данните за 
възстановената енергия за последните 14 дни 
работа под формата на стълбовидна диаграма.  

 
Фиг. 12-1 Екран на топлинна печалба 

В долната част на прозореца се показва 
общият брояч на енергия. Той брои 
възстановената енергия от соларния панел от 
началото на експлоатационния живот на 
устройството. Данните от този брояч се 
записват в трайната памет, устойчива на 
отпадане на напрежението. 

Първият стълб символизира енергията, 
възстановена през актуалния ден и се 
актуализира на всеки кръгъл час. 

Звук 

Часовник 

10-10-2017 
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В полунощ регулаторът ще премести 
данните с едно място надясно и ще започне да 
брои отначало данните за актуалния ден. 

Има възможност за включване на 
диаграмата на топлинната печалба в главния 
прозорец (на мястото на показване на 
активната соларна схема). На диаграмата в 
главния прозорец регулаторът ще покажат 
данните от 7 дни. 

 
Фиг. 12-2 Топлинна печалба върху главния екран 

Данните са актуализират на всеки 
кръгъл час, а цялата диаграма се премества в 
полунощ. За да видите данните от останалите 
дни, трябва да влезете в меню топлинна 
печалба. 

 
Фиг. 12-3 Топлинна печалба в главния прозорец 

13. СОЛАРНИ АПЛИКАЦИИ 

13.1. Нощно охлаждане 

 

Поради факта, че в соларните схеми C, 

F, I няма опасност от прегряване на 
резервоара и при тях са предвидени 
други механизми за защита от 
прегряване, функцията нощно 
охлаждане при тях не е достъпна. 

 

За правилната работа на режим нощно 
охлаждане е необходима настройка на 
часовника. 

Функцията нощно охлаждане е 
предназначена за охлаждане на резервоара на 
топлата вода през нощта чрез емитиране на 
прекомерната топлина от студения колектор. 
Това става със задействане на колекторната 
помпа. 

По време на работа на функцията нощно 
охлаждане ще бъдат изключени 
алтернативните източници на енергия. 

За обслужване на нощното охлаждане са 
предвидени три параметъра: Schł. nocne 

(Нощно охл.), Tschł WŁ, Tschł WYŁ, които се 
намират в меню Настройки.   

Schł. nocne (Нощно охл.) - включва, NIE: 

изключва режима на нощно охлаждане. 
Когато режимът е включен и ако 

температурата на сензор T2 е по-висока от 
температурата, зададена с параметър 
Tschł WŁ, регулаторът ще предприеме 
дейност нощно охлаждане в часовете 
000÷500. Регулаторът ще задейства 
колекторната помпа, за да разтовари 
резервоара и ще охлажда резервоара до 
достигане на температурата, зададена с 
параметър Tschł WYŁ. В този режим 
регулаторът допълнително мониторира 
температурата на колектора, охлаждането 
ще бъде временно прекратено, когато 
T1+dTwy>T2. Независимо от предишните 
условия, регулаторът ще излезе от режим 
охлаждане в 500 часа и ще премине към 
нормално управление. Активирането на 
режим нощно охлаждане е символизирано 
върху екрана с мигаща икона на луна до 
фигурата на колектора. 

Tschł WŁ - Температура на резервоара на 
топлата вода (измервана със сензор T2), 

след надвишаването на която, когато е 
включена функция нощно охлаждане 
(предишната позиция) 000÷500 и ако 
температурата на резервоара от сензор T2 

е по-висока от зададената температура на 
параметъра Tschł WŁ, тогава регулаторът 
ще предприеме нощно охлаждане. 
Регулаторът ще задейства колекторната 
помпа, за да разтовари резервоара и ще 
охлажда резервоара до достигане на 
температурата, зададена с параметър 
Tschł WYŁ.  

Tschł WYŁ - Температура на резервоара на 
топлата вода (измервана със сензор T2), 

до стойността на която регулаторът ще 
охлажда резервоара по време на действие 
на функцията нощно охлаждане. Когато 
температурата спадне до зададената с 
параметъра Tschł WYŁ, регулаторът ще 
завърши нощното охлаждане. 

 

Допълнително, в зависимост от схемата, 
регулаторът така управлява допълнителните 
изходи, че разреждането на топлината да бъде 
по-ефективно. 

В схемата B по време на действието на 
нощното охлаждане ще бъде задействана 
циркулацията на изход P2 (независимо от 
програмите за време и др.), работата на 
нагревателя ще бъде изключена (изход H ще 
бъде изключен независимо от програми за 
време и др.).  

В схемата D, E, G, H, J, K, L, M по време 
на действието на нощното охлаждане ще бъде 
задействана циркулацията на изход H 

(независимо от програмите за време и др.). 
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13.2. Соларна схема A  

Зареждане на резервоара на топлата вода 

със соларен колектор. Това е основна соларна 
апликация.   

 

 
Фиг. 13-1 Соларна схема А 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 

Системата ще работи докато на сензора 
T2 бъде достигната зададената температура 
TzCWU, след което помпата на колектора P1 

ще се изключи. 

Ако температурата T1 на колектора 
достигне критичната стойност (параметър 
TCOLkr), тогава регулаторът ще разреши 
включване на помпата на колектора, за да 
намали температурата на колектора под 
параметъра на хистерезиса HP1. 

Ако температурата в резервоара на 
сензор T2 достигне стойност TCWUmax, тогава 
регулаторът, въпреки критичната температура 
на колектора (TCOLkr), ще изключи помпата на 
колектора, като предотврати охлаждането на 
колектора. Това има за цел защита на 
резервоара от прегряване. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режима нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.3. Соларна схема B 

Зареждане на резервоара на топлата вода 

с функция догряване на резервоара с 
нагревател. 

 
Фиг. 13-2 Соларна схема B 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 
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Регулаторът ще загрява резервоара на 
топлата вода с нагревателя или с друг 
източник на топлина (изход H) до достигане на 
температурата TCWUmin. Действието на изход 
H зависи също така и от настройката на 
функция eco, описана в меню Настройки. 

Настройката на температурата TCWUmin 
се извършва от главното меню в позиция 
TCWUmin, описана в раздел 8.1. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара. 

Tryb eco- включва или изключва икономичния 
режим (спестяващ ток).  
TAK - Загряване на резервоара на топлата 
вода с нагревател или друг източник на 
топлина (изход H) до достигане на 
температурата TCWUmin, когато 
колекторът не работи (Помпата P1 не 
работи поради слаба слънчева светлина). 
Когато помпата на колектора се включи, 
регулаторът ще изключи нагревателя 
(изход H) 

NIE - Загряване на резервоара на топлата 
вода с нагревател или друг източник на 
топлина (изход H) до достигане на 
температурата TCWUmin, независимо 
дали колекторът доставя енергия или не. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режима нощно охлаждане в часовете 

000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000 часа, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до 
достигане на която регулаторът ще 
охлажда резервоара (ако е включена 
функцията нощно охлаждане и в периода 
000÷500 часа е надвишена температурата 
Tschł WŁ) 

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.4. Соларна схема C 

Зареждане на резервоара на топлата вода 

с функция разтоварване на излишната 
топлина. 

 
Фиг. 13-3 Соларна схема C 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 

Системата ще работи, докато на сензора 
T2 бъде достигната зададената температура 
TzCWU, след което ще спре. 

Ако температурата T1 на колектора 
достигне критичната стойност (параметър 
TCOLkr), тогава регулаторът ще разреши 
включване на помпата на колектора, за да 
намали критичната температура на колектора 
под хистерезиса HP1. 

Ако в резервоара бъде достигната 
максималната температура TCWUmax, ще 
бъде активиран изход P2 (управляващ 
изпускателния клапан) до момента, когато 
температурата на резервоара (сензор T2) 

спадне до стойността T2<TCWUmax-HP2.  

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара. 

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
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параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.5. Соларна схема D 

Зареждане на резервоара на топлата вода 

А с функция за предаване на топлината към 
резервоара на топлата вода B. 

 
Фиг. 13-4 Соларна схема D 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 

Ако между резервоарите A и B бъде 
достигната разликата на температурите dTAB 

(разликата между T3 и T4), ще бъде 
задействана помпата P2 и ще започне да 
прехвърля топлината към резервоар B. 

Помпата ще бъде спряна, когато разликата на 
температурите T3 и T4 спадне под разлика 
dTAB-HP2. 

Ако температура T1 на колектора 
достигне стойност TCOLkr, тогава помпата на 
колектора ще се включи (въпреки, че е 
достигната температурата TzCWU). Това има 
за цел намаляване на температурата на 
колектора. Помпата ще се изключи, когато 
температурата T1 спадне под стойността 
T1<TCOLkr-HP1 или температурата на 
резервоара на сензор T2 достигне стойност 
TCWUmax. 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на 
резервоарите A и B. 

dTAB - температурна разлика между 
резервоарите A и B (на сензорите T3 и 
T4), след достигането на която 
регулаторът включва помпа P2, която 
прехвърля топлината към резервоар B. 

Помпата P2 ще се изключи, когато 
температурната разлика dTAB (на 
температурите на T3 и T4) спадне със 
стойността на помощния хистерезис HP2. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).   

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора.  

13.6. Соларна схема E 

Зареждане на два резервоара на топла 
вода A и B с функция приоритет на резервоар 
A. 

 
Фиг. 13-5 Соларна схема E 

Двата резервоара се зареждат до 
зададената температура TzCWU, измервана 
със сензора T2 за резервоар A или T3 за 
резервоар B. Регулаторът проверява, в кой от 
двата резервоара тази температура не е 
достигната и определя кръга за зареждане с 
топлина на този резервоар. 
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Ако и в двата резервоара не е 
достигната зададената температура, 
регулаторът зарежда първо резервоар A 

(приоритет на резервоар A). 

Помпата на колектора P1 за резервоар 
A или P2 за резервоар B (в зависимост от 
това, кой резервоар не е достигнал зададената 
температура) ще се включи с ефективност 
100%, когато разликата между T1 и T2 (за 
резервоар A) или T1 и T3 (за резервоар B) 

надвиши стойността на параметъра dTwlCWU. 

Помпата ще работи с продължителност, 
определена с параметър tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 или Т3 все още надвишава dTwlCWU, 

тогава оборотите на помпата през цялото 
време ще бъдат настроени на 100%. Когато 
споменатата температурна разлика спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато бъде 
достигната стойността dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 или Т3 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата.  

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре.  
Повторно превключване за зареждане на 

резервоар A ще се извърши, когато зададената 
температура спадне под стойността на 
хистерезиса HP1.  

Алгоритъмът на работа на помпата на 
колектора P1 с резервоар A е същият, като 
този за помпа P2 при зареждане на резервоар 
B.  

Когато и двата резервоара достигнат 
зададената температура TzCWU, тогава 
помпите на колекторите ще бъдат изключени. 
Ще бъдат включени, когато в единия от 
резервоарите температурата спадне по 
отношение но зададената температура с 
хистерезис: съответно HP1 за помпа P1 и HP2 

за помпа P2. Евентуално ще се включат и 
когато температурата на колектора на сензор 
Т1 достигне критичната стойност (параметър 
TCOLkr). Тогава регулаторът ще позволи 
включване на колекторната помпа на 
резервоар A или B (със запазване на 
приоритета на резервоар A) до момента, 
когато температурите на резервоарите 
достигнат температура TCWUmax. Тогава 
работата на колекторните помпи ще спре.  

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU - Зададена температура на 
резервоарите A и B. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ)   

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.7. Соларна схема F 

Зареждане на резервоара на топлата вода 

и басейн с функция приоритети. 

 

 
Фиг. 13-6 Соларна схема F 

В зависимост от настройката на 
параметъра за приоритет Priorytet 

(Basen/CWU) системата първо ще зареди 
кръга на зададената температура на топлата 
вода TzCWU или на басейна TzBAS. 

Ако кръгът на резервоара е с приоритет 
и не е достигнал зададената температура, 
колекторната помпа ще се включи с 
ефективност 100%, когато температурната 
разлика между T1 и T2 надвиши стойността на 
параметъра dTwlCWU и ще работи в 
продължителност на зададения параметърtP. 

Ако след изтичането на това време разликата 
на T1 и T2 все още надвишава dTwlCWU, 

тогава оборотите на помпата през цялото 
време ще бъдат настроени на 100%. Когато 
споменатата температурна разлика на T1 и T2 

спадне под dTwlCWU, регулаторът ще започне 
да намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU.Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 
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регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. 

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при по-ниски 
изчислени обороти ще спре. 

След достигане на зададената температура 
на приоритетния кръг регулаторът ще 
превключи кръга. 

Кръгът на басейна ще работи аналогично с 
тази разлика, че температурите ще бъдат 
изчисляване въз основа на T1 и T3, а 
системата ще използва помощните разлики 
dTwlBAS÷dTwyBAS. Помпата P2 на 
топлообменника на басейна винаги се 
включва/ изключва със закъснение, посочено 
в параметъра tOP по отношение на помпата 
P1. 

Когато вторият кръг се загрее до 
зададената температура, помпата на колектора 
ще се изключи. Помпата ще се включи 
повторно, когато в някой от кръговете 
температурата спадне със стойността на 
хистерезиса (HP1), при запазване на 
зададения приоритет. 

Ако температурата на колектора 
достигне стойност TCOLkr, помпата на 
колектора ще се включи и кръга ще се 
превключи на приоритетния, за да намали 
температурата на колектора. Помпата ще се 
изключи, когато температурата T1 спадне под 
T1<TCOLkr-HP1. 

Ако приоритет има топлата вода, тогава 
разтоварването на колектора ще продължи 
само, докато бъде достигната температурата 
TCWUmax, след което системата ще се 
превключи на басейна. В кръга на басейна 
няма горно ограничение за разтоварване на 
критичната температура на колектора. 

Превключването на кръговете CWU/ 

BASEN се извършва чрез активиране на изход 
H. Работата на кръга ще започне, когато 
изтече времето за превключване (параметър 
tZAW). 

 

Поради наличието на инсталация на 
басейна, в схемата няма функция 
нощно охлаждане. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара.   
TzBAS- Зададена температура на басейна. 

Priorytet- Задаване на приоритет: зареждане 
на резервоара (стойност CWU) или на 
басейна (стойност BAS).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 

след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.8. Соларна схема G 

Зареждане на резервоара на топлата вода 
със соларен колектор и котел. 

 
Фиг. 13-7 Соларна схема G 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена с параметър dTwyCWU.Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. 

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 

Ако бъде достигната температурата 
TzCWU на сензора:  

T2- ще бъде прекъснато загряването на 
резервоара от колектора; 

T3 – ще бъде прекъснато загряването на 
резервоара от котела. 

Загряването на резервоара ще започне 
пак, когато някоя от температурите T2 или T3 

спадне под хистерезиса HP1 за температура 
T2 или HP2 за температура T3. 

Ако температура T1 на колектора 
достигне стойност TCOLkr, тогава помпата на 
колектора ще се включи (въпреки, че е 
достигната температурата TzCWU). Това има 
за цел намаляване на температурата на 
колектора. Помпата ще се изключи, когато 
температурата T1 спадне под стойността 
T1<TCOLkr-HP1 или температурата на 
резервоара на сензор T2 достигне стойност 
TCWUmax. 

Помпата на бойлера Р2 ще бъде 
включена на маскимална мощност когато 
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температурата Т3 надвиши 87°С и ще се 
изключи след като температурата Т3 спадне 
под 77°С.  

Ако при активна функция охлаждане на 
бойлера, температури Т3 и Т4 са еднакви, 
функцията ще бъде преустановена. Ще се 
активира отново след като Т4 е по-ниска от Т3 

със стойността на хистерезис НР2. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара.   
dTCO - Минимална температурна разлика 

между T4 и T3, която ще задейства 
загряването на резервоара с топлата вода 
с кръга на котела за централно отопление 

(включване на помпа P2). 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).   

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 

13.9. Соларна схема H 

Зареждане на резервоара на топлата вода 
с два комплекта колектори, ориентирани в две 
посоки.  

 
Фиг. 13-8 Соларна схема H 

Колекторната помпа P1 на колектор A 

ще се задейства с ефективност 100%, когато 
разликата между T1 и T2 надвиши стойността 
на параметъра dTwlCWU и ще работи с 
продължителност, зададена с параметъра tP. 

Ако след изтичането на това време разликата 
на T1 и T2 все още надвишава dTwlCWU, 

тогава оборотите на помпата през цялото 
време ще бъдат настроени на 100%. Когато 
споменатата температурна разлика на T1 и T2 

спадне под dTwlCWU, регулаторът ще започне 
да намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре.  
Колекторната помпа P2 на колектор В 

ще се задейства с ефективност 100%, когато 
разликата на T3 и T2 надвиши стойността на 
параметъра dTwlCWU и ще работи с 
продължителност, зададена с параметъра 
tP.Ако след изтичането на това време 
разликата на T3 и T2 все още надвишава 
dTwlCWU, тогава оборотите на помпата през 
цялото време ще бъдат настроени на 100%. 

 

Слънчевата помпа P2 в тази диаграма 
работи винаги в цикъла: включена, 
изключена. 
Системата ще работи докато на сензора 

T2 бъде достигната зададената температура 
TzCWU, след което помпите на колекторите P1 

и P2 ще се изключат.  
Ако температурата T1 или T3 на 

колектора достигне критичната стойност 
(параметър TCOLkr), тогава регулаторът ще 
разреши включване на помпата на колектора 
P1 или P2 (в зависимост от това, в кой 
колектор е налице критична температура), за 
да намали температурата на колектора под 
параметъра на хистерезиса HP1 за P1 и HP2 

за P2.  

Ако температурата в резервоара на 
сензор T2 достигне стойност TCWUmax, 

тогава регулаторът, въпреки критичната 
температура на колекторите TCOLkr, ще 
изключи помпите на колекторите, като 
предотврати охлаждането на колектора. Това 
има за цел защита на резервоара от 
прегряване. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара.  

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
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регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензорите Т1 и Т3 на 
колекторите.  

13.10.  Соларна схема I 

Зареждане на инсталацията на басейна.  

 
Фиг. 13-9 Соларна схема I 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlBAS и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време, разликата T1 и T2 

все още надвишава dTwlBAS, тогава 
оборотите на помпата ще бъдат настроени през 
цялото време на 100%. Когато споменатата 

температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlBAS, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена с параметър dTwyBAS. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlBAS÷dTwyBAS, регулаторът 
ще изчислява и настройва пропорционално 
оборотите на помпата. В момента на достигане 
на стойността dTwyBAS помпата работи с 
минимални обороти (параметър Pmin), при 
изчислени по-ниски обороти ще спре.  

Системата ще работи, докато на сензора 
T2 бъде достигната зададената температура 
TzBAS, след което помпата на колектора P1 

ще се изключи.  
Ако температурата T1 на колектора 

достигне критичната стойност (параметър 
TCOLkr), тогава регулаторът ще разреши 
включване на помпата на колектора, за да 

намали температурата на колектора под 
параметъра на хистерезиса HP1.  

Работата на помпата P2 зависи от 
настройките на параметъра dTP2. Ако е 
настроена стойност, различна от WYŁ. 

(ИЗКЛ.), тогава помпата P2 ще се включи, 
когато температурната разлика T1-T4<dTP2 

между колектора и топлообменника бъде по-

малка от стойността, зададена с параметър 
dTP2.  

Когато бъде зададена стойност WYŁ, 
помпата P2 ще се включи след изтичане на 
времето tOP от старта на помпа P1.  

Помпата P2 на топлообменника на 
басейна винаги ще бъде изключена след 
изтичане на времето tOP, смятано от момента 
на спиране на помпата на колектора P1. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzBAS- Зададена температура на басейна. 

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Действието на регулатора при двете 
настройки на този параметър е едно и 
също. Когато параметърът е настроен на 
NIE, регулаторът няма да сигнализира 
аларма след надвишаване на 
температурата TCOLkr на сензора на 
колектора. 

13.11. Соларна схема J 

Зареждане на резервоара на топлата вода 
със соларен колектор и резервен източник. 

 

 
Фиг. 13-10 Соларна схема J 

 Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
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стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата.  

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре.  
Ако бъде достигната температурата 

TzCWU на сензора: T2- тогава зареждането на 
резервоара от колектора ще бъде прекъснато 
до момента, когато измерената температура, 
отчетена на сензор T2 бъде по-ниска от 
TzCWU –HP1.  

Ако температура T1 на колектора 
достигне стойност TCOLkr, тогава помпата на 
колектора ще се включи (въпреки, че е 
достигната температурата TzCWU). Това има 
за цел намаляване на температурата на 
колектора. Помпата ще се изключи, когато 
температурата T1 спадне под TCOLkr-HP1. 

Достигането на температура TCWUmax на 
сензора T2 ще доведе до прекратяване на 
възможността за зареждане на топлина в 
резервоара (също и въпреки достигането на 
TCOLkr). Това е защита на резервоара срещу 
прегряване.  

Регулаторът ще загрява резервоара на 
топлата вода с резервния източник (изход P2) 

до достигане на температура TCWUmin на 
сензора T3. Когато тази температура бъде 
достигната, регулаторът ще изключи работата 
на изход P2. Повторно включване ще настъпи, 
когато отчетената от сензор T3 температура 
бъде по-ниска от TCWUmin-HP2.  

Настройката на температурата TCWUmin 
се извършва от главното меню в позиция 
TCWUmin. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE (НЕ), 
регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора Т1 на колектора.  

13.12. Соларна схема K 

Зареждане на буфера A от тип резервоар в 
резервоар, с функция за нискотемпературно 
подпомагане на инсталацията за централно 
отопление. 

 
Фиг. 13-11 Соларна схема K 

Колекторната помпа ще се задейства с 
ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU. Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. В 
момента на достигане на стойността dTwyCWU 

помпата работи с минимални обороти 
(параметър Pmin), при изчислени по-ниски 
обороти ще спре.  

Ако между буфера A (сензор T3) и 
връщащия кръг на инсталацията на 
централното отопление (сензор T4) не бъде 
достигната температурна разлика dTAB 

(разликата между T3 и T4), изходът P2 

(управляващ работата на възвратния клапан 
на инсталацията) ще насочва водата от 
връщащия кръг на инсталацията към средната 
част на буфера. Когато температурата T3 се 
увеличи над T4+dTAB, трипътния вентил на 
връщащия кръг на инсталацията ще бъде 
превключен към долната част на буфера, а 
котелът K ще бъде захранван с вода от 
средната част на буфера.  

Ако температура T1 на колектора 
достигне стойност TCOLkr, тогава помпата на 
колектора ще се включи (въпреки, че е 
достигната температурата TzCWU). Това има 
за цел намаляване на температурата на 
колектора. Помпата ще се изключи, когато 
температурата T1 спадне под стойността 
T1<TCOLkr-HP1 или температурата на 
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резервоара на сензор T2 достигне стойност 
TCWUmax. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на 
резервоарите A и B. 

dTAB- температурна разлика между буфера A 

ивръщащия кръг на инсталацията (на 
сензорите T3 и T4), след достигането на 
която регулаторът превключва трипътния 
вентил. Помпата P2 ще се включи, когато 
температурната разлика dTAB (на 
температурите на T3 иT4) спадне със 
стойността на помощния хистерезис HP2. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).   

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE, 

регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора.  

13.13. Соларна схема L 

Зареждането на резервоара на топлата 
вода с два комплекта колектори, ориентирани 
в две посоки с помощта на една помпена група 
и разделящ колекторите клапан. 

 
Фиг. 13-12 Соларна схема L 

Регулаторът ще избере колектора, който 
има по-висока температура. Колекторната 
помпа ще се задейства с ефективност 100%, 
когато разликата на T1 или T3 (в зависимост 
от това, кой от колекторите е избран) и Т2 
надвиши стойността на параметъра dTwlCWU 

и ще работи през цялото време, зададено от 
параметъра tP. Клапанът P2 ще бъде 
регулиран в съответно положение, като 
превключва циркулационния кръг за избрания 
колектор. Ако след изтичането на това време 
разликата на T1 или T3 и Т2 все още 
надвишава dTwlCWU, тогава оборотите на 
помпата през цялото време ще бъдат 
настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 или T3 и Т2 
спадне под dTwlCWU, регулаторът ще започне 
да намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 или T3 и Т2 достигне 
стойността, зададена с параметър dTwyCWU. 

Когато разликата на T1 или T3 и Т2 се намира 
между стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата.  

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре.  
Ако по време на работа на единия от 

колекторите температурата на втория колектор 
надвиши температурата на първия колектор (и 
обратно) и бъде достигната стойност 
dTwłCWU, регулаторът ще превключи кръга 
на колектора.  

В момента на спиране на помпата 
клапан P2 се прувключва в положение 0 (няма 
захранване).  
Системата ще работи, докато в резервоара 
(сензор T2) бъде достигната зададената 
стойност TzCWU. Тогава системата ще спре 
работа.  

Ако температура T1 или T3 на 
колектора достигне критична стойност 
(параметър TCOLkr), тогава регулаторът 
(въпреки достигнатата зададена температура 
TzCWU) ще разреши включване на помпа P1 и 
регулиране на клапан P2 на колектора, на 
който температурата е по-висока, за да намали 
температурата на колекторите под параметъра 
на хистерезиса HP1.  

Ако температурата в резервоара на 
сензор T2 достигне стойност TCWUmax, 

тогава регулаторът, въпреки критичната 
температура на колекторите TCOLkr, ще 
изключи помпите на колекторите, като 
предотврати охлаждането на колектора. Това 
има за цел защита на резервоара от 
прегряване. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара.   
Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 

режим на нощно охлаждане в часовете 
000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
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задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE, 

регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензорите Т1 и Т3 на 
колекторите. 

13.14. Соларна схема M 

Зареждането на БГВ при ниско 
температурна функция подпомага 
инсталацията за централно отопление и 
контролира стайната температура чрез сигнал 
от СТ7. 

 
Фиг. 13-13 Соларна схема M 

Колекторната помпа P1 ще се задейства 
с ефективност 100%, когато разликата на T1 и 
T2 надвиши стойността на параметъра 
dTwlCWU и ще работи през цялото време, 
зададено от параметъра tP. Ако след 
изтичането на това време разликата на T1 и 
T2 все още надвишава dTwlCWU, тогава 
оборотите на помпата през цялото време ще 
бъдат настроени на 100%. Когато споменатата 
температурна разлика на T1 и T2 спадне под 
dTwlCWU, регулаторът ще започне да 
намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена с параметър dTwyCWU.Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. 

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU, помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при изчислени по-

ниски обороти ще спре. 

Ако температура T1 на колектора 
достигне стойност TCOLkr, тогава помпата на 
колектора ще се включи (въпреки, че е 
достигната температурата TzCWU). Това има 
за цел намаляване на температурата на 
колектора. Помпата ще се изключи, когато 
температурата T1 спадне под стойността 
T1<TCOLkr-HP1 или температурата на 
резервоара на сензор T2 достигне стойност 
TCWUmax. 

Ако температурата достигне стойността 
на параметър Стайна температура, датчика 
СТ7, включен към Т3, ще подаде сигнал към 
контролера за изключване на помпа Р2. 
Необходимо условие в случая е температурата 
Т2 да е над стойността на параметър 
TzCWUmin heater. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на резервоара. 

TzCWUmin heater – Минималната 
температура в БГВ, под която помпа P2 ще 
се изключи, независимо от стайната 
температура отчетена от датчика CT7. Ако 
температурата не превиши стойността на 
параметър TzCWUmin heater., помпа Р2 
остава изключена. 

dTAB- температурна разлика между буфера A 

ивръщащия кръг на инсталацията (на 
сензорите T3 и T4), след достигането на 
която регулаторът превключва трипътния 
вентил. Помпата P2 ще се включи, когато 
температурната разлика dTAB (на 
температурите на T3 и T4) спадне със 
стойността на помощния хистерезис HP2. 

Schł. nocne- TAK включва / NIE изключва 
режим на нощно охлаждане в часовете 

000÷500. 

Tschł WŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2), след 
надвишаване на която в 000, ако е 
задействана функцията нощно охлаждане, 
регулаторът ще предприеме нощно 
охлаждане.  

Tschł WYŁ – Температура на резервоара на 
топлата вода (на сензора T2) до достигане 
на която регулаторът ще охлажда 
резервоара (ако е включена функцията 
нощно охлаждане и в периода 000÷500 часа 
е надвишена температурата Tschł WŁ).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE, 

регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора. 
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13.15. Соларна схема N 

Подгряване на БГВ и басейн с функция за 
приоритет. 

 
Фиг. 13-14 Соларна схема N 

В зависимост от настройката на 
параметъра за приоритет Priorytet (Basen/ 

CWU) системата първо ще зареди кръга на 
зададената температура на топлата вода 
TzCWU или на басейна TzBAS. 

Ако кръгът на резервоара е с приоритет 
и не е достигнал зададената температура, 
колекторната помпа ще се включи с 
ефективност 100%, когато температурната 
разлика между T1 и T2 надвиши стойността на 
параметъра dTwlCWU и ще работи в 
продължителност на зададения параметърtP. 

Ако след изтичането на това време разликата 
на T1 и T2 все още надвишава dTwlCWU, 

тогава оборотите на помпата през цялото 
време ще бъдат настроени на 100%. Когато 
споменатата температурна разлика на T1 и T2 

спадне под dTwlCWU, регулаторът ще започне 
да намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU.Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU ÷ dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. 

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при по-ниски 
изчислени обороти ще спре. 

След достигане на зададената температура 
на приоритетния кръг регулаторът ще 
превключи кръга. 

Кръгът на басейна ще работи аналогично с 
тази разлика, че температурите ще бъдат 
изчисляване въз основа на T1 и T3, а 
системата ще използва помощните разлики 
dTwlBAS÷dTwyBAS. Помпата P2 на 
топлообменника на басейна винаги се 
включва/изключва със закъснение, посочено в 
параметъра tOP по отношение на помпата P1. 

Когато вторият кръг се загрее до 
зададената температура, помпата на колектора 
ще се изключи. Помпата ще се включи 
повторно, когато в някой от кръговете 
температурата спадне със стойността на 

хистерезиса (HP1), при запазване на 
зададения приоритет. 

Ако температурата на колектора 
достигне стойност TCOLkr, помпата на 
колектора ще се включи и кръга ще се 
превключи на приоритетния, за да намали 
температурата на колектора. Помпата ще се 
изключи, когато температурата T1 спадне под 
T1<TCOLkr-HP1. 

Ако приоритет има топлата вода, тогава 
разтоварването на колектора ще продължи 
само, докато бъде достигната температурата 
TCWUmax, след което системата ще се 
превключи на басейна. В кръга на басейна 
няма горно ограничение за разтоварване на 
критичната температура на колектора. 

Превключването на кръговете 
CWU/BASEN се извършва чрез активиране на 
изход H. Работата на кръга ще започне, когато 
изтече времето за превключване (параметър 
tZAW). 

 

Поради наличието на инсталация на 
басейна, в схемата няма функция 
нощно охлаждане. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на 
резервоарите A и B.  

TzBAS- Зададена температура на басейна. 
Priorytet- Задаване на приоритет: зареждане 

на резервоара (стойност CWU) или на 
басейна (стойност BAS).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE, 

регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора.  

13.16. Соларна схема O 

Подгряване на БГВ и басейн с функция за 
приоритет. 

 
Фиг. 13-15 Соларна схема O 
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3sek.

 

Помпите към топлообменника на басейна 
H* и H винаги ще работят 
едновременно. 

В зависимост от настройката на 
параметъра за приоритет Priorytet (Basen/ 

CWU) системата първо ще зареди кръга на 
зададената температура на топлата вода 
TzCWU или на басейна TzBAS. 

Ако кръгът на резервоара е с приоритет 
и не е достигнал зададената температура, 
колекторната помпа ще се включи с 
ефективност 100%, когато температурната 
разлика между T1 и T2 надвиши стойността на 
параметъра dTwlCWU и ще работи в 
продължителност на зададения параметърtP. 

Ако след изтичането на това време разликата 
на T1 и T2 все още надвишава dTwlCWU, 

тогава оборотите на помпата през цялото 
време ще бъдат настроени на 100%. Когато 
споменатата температурна разлика на T1 и T2 

спадне под dTwlCWU, регулаторът ще започне 
да намалява оборотите на помпата, докато 
разликата на T1 и T2 достигне стойността, 
зададена в параметър dTwyCWU.Когато 
разликата на T1 и T2 се намира между 
стойностите dTwlCWU÷dTwyCWU, 

регулаторът ще изчислява и настройва 
пропорционално оборотите на помпата. 

В момента на достигане на стойността 
dTwyCWU помпата работи с минимални 
обороти (параметър Pmin), при по-ниски 
изчислени обороти ще спре. 

След достигане на зададената температура 
на приоритетния кръг регулаторът ще 
превключи кръга. 

Кръгът на басейна ще работи аналогично с 
тази разлика, че температурите ще бъдат 
изчисляване въз основа на T1 и T3, а 
системата ще използва помощните разлики 
dTwlBAS÷dTwyBAS. Помпата H* на 
топлообменника на басейна винаги се 
включва/изключва със закъснение, посочено в 
параметъра tOP по отношение на помпата P1.  

Когато вторият кръг се загрее до 
зададената температура, помпата на колектора 
ще се изключи. Помпата ще се включи 
повторно, когато в някой от кръговете 
температурата спадне със стойността на 
хистерезиса (HP1), при запазване на 
зададения приоритет. 

Ако температурата на колектора 
достигне стойност TCOLkr, помпата на 
колектора ще се включи и кръга ще се 
превключи на приоритетния, за да намали 
температурата на колектора. Помпата ще се 
изключи, когато температурата T1 спадне под 
T1<TCOLkr-HP1. 

Ако приоритет има топлата вода, тогава 
разтоварването на колектора ще продължи 
само, докато бъде достигната температурата 
TCWUmax, след което системата ще се 

превключи на басейна. В кръга на басейна 
няма горно ограничение за разтоварване на 
критичната температура на колектора. 

Превключването на кръговете 
CWU/BASEN се извършва чрез активиране на 
изход H. Работата на кръга ще започне, когато 
изтече времето за превключване (параметър 
tZAW). 

 

Поради наличието на инсталация на 
басейна, в схемата няма функция 
нощно охлаждане. 

 

Списък на параметрите на меню „Настройки” 

TzCWU- Зададена температура на 
резервоарите A и B. 

TzBAS- Зададена температура на басейна. 
Priorytet- Задаване на приоритет: зареждане 

на резервоара (стойност CWU) или на 
басейна (стойност BAS).  

Alarm TCOLkr – Включване (TAK) или 
изключване (NIE) на алармата за 
надвишаване на температурата TCOLkr. 

Тази функция не оказва влияние върху 
действието на регулатора. Когато 
параметърът е настроен на NIE, 

регулаторът няма да сигнализира аларма 
след надвишаване на температурата 
TCOLkr на сензора на колектора.  

14. ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Достъп 

 

Активирането на тази опция ще доведе до 
появата върху екрана на прозорец за 
потвърждение на изключването. 
Потвърждаване на изключването изключва 
регулатора.  

 
 Фиг. 14-1 Екран на изключване 

Изключването на регулатора може 
да се извърши и чрез натискане на 
енкодера за 3 секунди. Ще се 
появи прозорец за потвърждение 
на изключването Фиг. 14-1. След 
потвърждение на изключването 
регулаторът ще се изключи.  

Изключване 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 

PCSol201 
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15. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

Измервателни входове 
(ниско напрежение)  

Вход на температурата на колектора (T1) 

Вход на температурата (T2) 

Вход на температурата (T3) 

Вход на температурата (T4) 

Други входове/ изходи 

(ниско напрежение)  Изход (H) 5-6V/0,1A (DC) 

Изходен сигнал ШИМ за 
управление на соларна 
помпа (само Р1) 

Честотен сигнал на ШИМ: 200Hz  

Ниво на сиг: 5V 

Диапазон при цифров сигнал: 5÷100% 

Високонапреженови 
изходи  

Изход P1: 230V/ maкс  0,5A (AC) 

Изход P2: 230V/ maкс 0,5A (AC) 

Захранване  На регулатора: 230V(AC), 50Hz. I=1,02A* 

Товароносимост на 
изходите P1,P2  Не повече от 0,5A(AC)/изход. 

Условия на работа  0° ≤ Ta ≤ 40°C, влажност  10-90%, без кондензация 

Степен на защита на 
корпуса  IP 20 

Тегло  ~280g 

Размери WxHxL Фиг. 16-2 
* Консумация на ток от регулатора: 0,02A (1,5W) 

 

Таблица за точност на измерваните температури: 

Вътрешна структура  Pt1000 клас B (CT6 и CT6w) 

Диапазони на температурата  -40÷0°C 0÷130°C 130÷180°C 

Точност * ±2°C ±1°C ±2°C 

Показван обхват  T1 (T3**) -39,9÷179.9°C  

T2, T3, T4 0,0÷99,9°C 
* при температура на околната среда 23°C 

** в схема H, L

16. МОНТАЖ 

Регулаторът е проектиран за работа в 
среда, в която може да се срещат само сухи 
проводими замърсявания (2 степен на 
замърсяване съгласно PN-EN 60730-1).  

Освен това регулаторът не може да се 
използва в условия, където има конденз на 
водна пара или може да бъде изложен на 
въздействието на вода. 

 

Софтуерът на устройството не 
осигурява изискваната степен на 
безопасност, която трябва да бъде 
осигурена чрез използване на външни 
защити на соларната инсталация. 

16.1. Инсталация на регулатора 

Регулаторът е проектиран за монтаж върху 
стената. Кабелите на външните вериги са 
проектирани за повърхностен монтаж. 
Разстоянието между монтажните отвори е 
показано върху основата на корпуса. 
Размерите на монтажните отвори е 
допълнително показано на Фиг. 16-2. 

 

 

Кабелите, влизащи в регулатора трябва 
безусловно да бъдат фиксирани на 
мястото на въвеждане към 
неподвижните конструктивни елементи. 

 

 

Преди отваряне на корпуса трябва да 
изключите мрежовото захранване. 
Инсталацията на регулатора трябва да 
се извърши при изключено мрежово 
напрежение.  

 

 

Регулаторът трябва да бъде инсталиран 
в съответствие с изискванията на 
стандарт EN 60335-1 от квалифициран 
и оторизиран инсталатор.  

Начинът за отваряне на корпуса е представен 
на фигурата по-долу. 

 
Фиг. 16-1 Начин на отваряне на корпуса 
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Фиг. 16-2 Инсталация на регулатора върху стената 

Регулаторът трябва да бъде така инсталиран, 
че: 

 

 

да бъде надеждно фиксиран към 
равната основа във всички монтажни 
точки (3 в корпуса на регулатора и 4 в 
междинната планка);   

 

да бъде осигурена степен на защита 
съответна за средата на работа; 

 

 

да бъде осигурена защита срещу 
достъпа на прах и вода; 

 

 

да не бъде надвишена допустимата 
температура на околната среда на 
регулатора (40°C); 
 

 

да бъде осигурена циркулация на 
въздух в корпуса; 

 

 

да бъде невъзможен достъпа до 
опасните елементи; 

 

 

електрическата инсталация, към която е 
свързан регулаторът, трябва да бъде 
предвидено устройство, позволяващо 
изключване на двата полюса на 
мрежовото захранване съгласно 
правилата, регламентиращи 
изграждането на такава инсталация. 
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16.2. Свързване на външните вериги 

 
Фиг. 16-3 Изглед на вътрешната част на контролера с клемите 

 

16.2.1. Обслужване на 
присъединенията 

Регулаторът е оборудван с пружинни клеми, 
пригодени за свързване на кабел с кабелна 
обувка. Обхватът на допустимото сечение на 
кабелите, свързвани към клемите, е 
представен в таблицата по-долу: 

Вид кабел  Сечение на кабела  
Мрежови кабели  0,75÷1mm2* 

Вериги за ниско напрежение  0,25÷0,75mm2 
*За инсталации с едножилен кабел максималното 
сечение на кабела е 1,5mm2 

За да се осигури правилна съвместна 
работа на кабела с гнездото на клемата, 
дължината на свалената изолация трябва да 
бъде в границите 8÷10mm. 

Поставянето на проводника в клемата се 
извършва, като се натисне с плоска отвертка 
бутона на клемата и проводника се пъхне 
вътре (с монтирана кабелна обувка), след 
което бутона се освобождава. 

 
Фиг. 16-4 Обслужване на пружинните клеми 
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16.2.2. Свързване на мрежови вериги 

Регулаторът е проектиран за 
захранващо напрежение 230V~, 50Hz. 
Захранването се свързва към клеми L, N. 
Електрическата схема за свързване е 
представена на Фиг. 16-5 и Фиг. 16-6 

Кабелите захранващи уредите за 
електрическа мрежа 230V трябва да бъдат така 
положени, че да бъде невъзможно допирането 
им със свързващите кабели на сензорите и 
другите подвъзли за ниско напрежение. 
Допълнително всички кабели не бива да 
допират повърхности с температури, 
надвишаващи номиналните температури на 
работа на тези кабели. 

В регулатора не е използван защитен 
конектор PE, тъй като не се изисква 
заземяване. Клемите PE на помпите, клапаните 
и др. трябва да бъдат свързани с точка PE на 
мрежата съгласно документацията за 
перифериите и съответните регламенти за 
изграждане на инсталации. Начинът за 
правилното изпълнение на електрическата 
инсталация е задача за инсталатора. 
Препоръчва се свързване на веригите PE чрез 
външна винтова клема, както е показано на 
схемата с точка PE на мрежата. 

 
Фиг. 16-5 Свързване на мрежовото захранване 

 
Фиг. 16-6 Свързване на помпите 

 

Помпа Р2 се свързва по същия начин, както 
Р1, с тази разлика, че контролера не 
управлява помпа Р2. 

 
Фиг. 16-7 Свързване на електрическия клапан 

 

При свързване, както е показано върху 
фигурата, бобината на електрическия 
клапан трябва да бъде за напрежение 
~230V.  

16.2.3. Подаване на сигнал ШИМ към 
помпата 

Устройството е пригодено за работа със 
соларни помпи HIGH EFFICIENCY, управлявани 
със сигнал ШИМ съгласно стандарт EN 60469. 

Свързването на проводниците се извършва 
съгласно фиг. 16-6 

16.2.4. Свързване на температурните 
сензори 

Сензорите са оборудвани с кабели:  
 CT6w кабел с дължина 1m, силиконов; 
  CT6 кабел с дължина 2m.  
Ако е необходимо удължаване на кабелите 

на сензорите, трябва са се използва кабел със 
сечение 0,5÷1mm2

 с дължина, не 
надвишаваща 30метра, а мястото на свързване 
на кабелите трябва да бъде обезопасено срещу 
късо съединение и достъп на влага. Не бива да 
се забравя, че в случай на удължаване на 
кабелите с допълнителен кабел се увеличава 
съпротивлението във веригата на сензора, 
което може да доведе до допълнителна грешка 
в измерванията.  

Възникналата грешка може да се коригира 
с помощта на функцията за компенсация на 
дължината на кабелите, описана в меню 
Konfiguracja We/Wy (Конфигурация Вх/Изх). 
Начинът за извършване на компенсацията е 
описан в раздел 19.2.1 

 

Сензорът CT6w е оборудван със 
специални силиконови проводници, 
устойчиви на високи температури; 
вместо него не може да използвате 
сензори CT6 поради възможността за 
стопяване на изолацията на кабела при 
наличие на високи температура на 
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колектора. 

Таблица със съпротивленията на сензорите в 
зависимост от температурата: 

температура  съпротивление  
-25 ºC 

-20 ºC 

-10 ºC 

0 ºC 

10 ºC 

20 ºC 

25 ºC 

30 ºC 

40 ºC 

50 ºC 

60 ºC 

70 ºC 

80 ºC 

90 ºC 

100 ºC 

110 ºC 

120 ºC 

130 ºC 

140 ºC 

150 ºC 

160 ºC 

170 ºC 

901,9 Ω 

921,6 Ω 

960,9 Ω 

1000,0 Ω 

1039,0 Ω 

1077,9 Ω 

1097,3 Ω 

1116,7 Ω 

1155,4 Ω 

1194,0 Ω 

1232,4 Ω 

1270,7 Ω 

1309,0 Ω 

1347,1 Ω 

1385,0 Ω 

1422,9 Ω 

1460,7 Ω 

1498,3 Ω 

1535,8 Ω 

1573,2 Ω 

1610,5 Ω 

1647,7 Ω 

 

 
Фиг. 16-8 Свързване на температурните сензори* 

* В зависимост от схемата сензорът може да 
изпълнява друга функция, различна от посочената 
върху фигурата. 

16.2.5. Инсталация на температурните 
сензори 

Температурните сензори са оборудвани с 
месингов кожух с диаметър 6 mm и дължина 
50mm. Трябва да бъдат инсталирани възможно 
най-близо до точката на измерване на 
температурата. Монтажът и обезопасяването 
на сензорите трябва да бъдат устойчиви на 
влиянието на външни смущения - например 
чужди елементи, излъчващи топлина или 
ниски температури. 

Температурният сензор на колектора трябва 
да бъде монтиран възможно най-дълбоко във 
втулката на колектора, тъй като от това зависи 
правилното измерване на температурата. 

Ако има необходимост от монтаж на сензора 
към тръбата (например при измерване на 
температурата на централното отопление), 

тогава кожуха на сензора трябва да бъде 
фиксиран с превръзка и мястото на свързване 
да бъде изолирано например с пяна или друг 
изолационен материал така, че да се осигури 
съответна конвекция на температурата към 
сензора. 

 

 
Фиг.16-9 Инсталация на сензор към тръбата 

16.2.6. Свързване на температурен 
датчик 

 

Температурен датчик тип СТ7 се 
използва само при схема М. 

Контролерът работи с температурен 
датчик тип СТ7. Датчикът трябва да е свързан 
към входа Т3. Използвайте кабел с напречно 
сечение най-малко 0.25мм2. Препоръчителното 
напречно сечение е 0,5мм2. Максималната 
дължина на кабела трябва да е до 20м. 

 
Фиг. 16-10 Отделение на проводника и затваряне 

кутията на датчик CT7 
 

Проводниците на датчика трябва да бъдат 
отделени от захранващите кабели (~230V). В 
противен случай е възможно погрешно 
отчитане на температурата. Минималното 
разстояние между температурните и 
захранващи проводниците трябва да е поне 
100мм.  
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За да се гарантира максимално ефективна 
работа на контролера следвайте следните 
препоръки за правилното поставяне на 
температурния датчик: 

 Поставете датчика CT7 на разстояние 1,5м. 
от пода. 

 Не поставяйте датчика на места, където ще 
е  изложен на директна слънчева светлина, 
в близост до отоплителни уреди, или врати 
и прозорци, тъй като измерването на 
температурата може да бъде повлияно от 
външни фактори. 

 Избягвайте места с намалена циркулация 
на въздуха, напр. зад мебели.  

16.2.7. Свързване на изход H  

Изход H е предназначен за свързване на 
реле с напрежение на захранване на бобината 
5…6V (със съпротивление на бобината не по-

малко от 60Ω) и мощност не по-голяма от 
0,5W. 

 

Нагревател и помпа: 

При свързване на нагревателя и 
помпата трябва да свържете реле тип 6VDC 

RM85-2021-35-1006, както е показано на 
фиг. 16-11  

Съпротивлението на свързващия проводник 
между контролера и релето, не трябва да 
надвишава 1Ω. Релето и стойката се предлагат 
като допълнителен аксесоар.  

 

Токът, консумиран от приемника, не 
може да бъде по-голям от номиналния 
ток на натоварване на релето. В 
противен случай то ще бъде 
повредено, а в краен случай може да 
доведе до увреждане на соларната или 
отоплителната инсталация. 

 

 
Фиг. 16-11 Свързване на реле към изход H 

Трипътен разпределителен вентил 

Входът е пригоден за съвместна работа с 
трипътен разпределителен управляем вентил: 

1. Еднополюсно с пружинно връщане: В 
случай на такъв вентил трябва да го 
свържете към изход H на регулатора чрез 
реле така, както е показано върху Фиг. 16-

11 

2.  Двуполюсно, с обороти наляво-

надясно (3-проводниково управление): 
Неутралният проводник се свързва 
директно към вентила, а кабелите, 
управляващи посоките на оборотите чрез 
реле и неговите контакти към съответните 
клеми на оборотите. Връзката между 
състоянието на изхода H и съответната 
посока на превключване на вентила е 
представена директно на приложените 
схеми. Смяната на посоката на 
превключване на оборотите ще доведе до 
неправилна работа на устройството. 

 
Фиг. 16-12 Свързване на трипътния вентил, 

управляван двуполюсно към изхода H 

Ако вентилът има заземителна клема, тя също 
трябва да бъде свързана директно към 
вентила. 

 

Свързването на друг тип вентили, 
различни от посочения по-горе, може 
да доведе до нежелателни последствия 
и не се препоръчва. 
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17. ПРИЛОЖНИ СХЕМИ 

17.1. Приложена соларна схема A  

Зареждане на резервоара на топлата вода с колектор.  

 
Фиг. 17-1 Схема за свързване A 

 

Указания относно инсталацията   
1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 

допълнителен сензор от тип CT6 на изхода на долната серпентина от резервоара на топлата вода 

и да бъде свързан към вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до 
изходния отвор.  

2. Сензорът T3 показва температурата в горната част на резервоара и неговото свързване не се 
изисква.  

 

За
хр

ан
ва

не
 L
 

За
хр

ан
ва

не
 N

 

П
ом

па
 P

1 
[L

] 
 

П
ом

па
 P

1 
[N

] 

С
ен

зо
р 

T1
[+

] 
 

С
ен

зо
р 

T1
[-

] 
 

С
ен

зо
р 

T2
[+

] 
 

С
ен

зо
р 

T2
[-

] 
 

С
ен

зо
р 

T3
[+

] 
 

С
ен

зо
р 

T3
[-

] 
 

С
ен

зо
р 

T4
[+

] 
 

С
ен

зо
р 

T4
[-

] 
 

Мрежа 



 37 

17.2. Приложена соларна схема B 

Зареждане с топлина на резервоара на топлата вода от соларен панел с допълнителна функция 
загряване на резервоара с нагревател, когато соларният панел не доставя енергия и управление на 
помпата на циркулационния кръг на топлата вода. 

В тази система трябва да бъде свързан сензор T3 и да бъде инсталиран в резервоара над 
нагревателя. Изключването на сензор T3 от регулатора или неговото увреждане ще блокира 
функцията за допълнително загряване на резервоара. 

 
Фиг. 17-2 Схема за свързване B 

Указания относно инсталацията   
1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 

допълнителен сензор от тип CT6 на изхода на долната серпентина от резервоара на топлата вода 
и да бъде свързан към вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до 
изходния отвор на долната серпентина на резервоара. 

2. Сензорът T3 е предназначен за регулиране на допълнителния източник на топлина (изход H). 

Изключването на сензора ще изключи изход H, алгоритъмът на зареждане на резервоара от 
колектора ще работи нормално. 

3. Свържете нагревател към изход Н посредством релето. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 
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17.3. Приложена соларна схема C 

Зареждане на резервоара на топлата вода от соларен панел с допълнителна функция 
разтоварване на топлината до канализацията след надвишаване на максималната температура на 
резервоара (параметър TCWUmax). 

В тази система сензорът T3 е опционален и неговото свързване на се изисква. Електрическият 
клапан трябва да бъде свързан към изхода на помпа P2. 

 
Фиг. 17-3 Схема за свързване C 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 на изхода на долната серпентина от резервоара на топлата вода 
и да бъде свързан към вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до 
изходния отвор на долната серпентина на резервоара. 

2. Сензорът T3 показва температурата в горната част на резервоара и неговото свързване не се 
изисква. 

3. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

4. Бобината на изпускателния клапан, свързан към изход P2 при свързване, както е показано на 
фигурата, трябва да бъде за напрежение ~230V, в противен случай клапанът трябва да бъде 
управляван индиректно от релето. 

Указания относно настройките   
1. Вентилът за разтоварване на топлината работи до момента, докато T2 спадне под стойността 

TCWUmax-HP2. Не бива да задавате твърде високи стойност HP2, тъй като това ще генерира 
големи разтоварвания на топлина.  
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17.4. Приложена соларна схема D 

Зареждане на резервоара на топлата вода от соларен панел и предаване на акумулираната 
топлина към резервоара B. 

 
Фиг. 17-4 Схема за свързване D 

Указания относно инсталацията  

1. Обслужването на схемата изисква използването на два допълнителни сензори CT6. 

2. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

Указания относно настройките  

1. Не бива да задавате стойност HP2 по-голяма или равна на параметър dTAB, тъй като това няма 
да позволи изключване на зареждането след достигане на параметъра dTAB. 

2. Поради режим нощно охлаждане, работещ в резервоара A и включването на циркулацията за по-

добро разтоварване на резервоара се препоръчва инсталиране на циркулационен кръг в 
резервоар A. 
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17.5. Приложена соларна схема E 

Зареждане на два резервоара на топла вода (A и B) с приоритет на резервоар A.  

 
Фиг. 17-5 Схема за свързване E 

Указания относно инсталацията  

1. Помпата P2 се управлява от контролера в цикъла: включена, изключена - няма допълнителен 
контролен сигнал. 

2. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 извън кръговете на помпите P1 и P2 и да бъде свързан към вход 
T4. Сензорът трябва да бъде инсталиран възможно най-близо до помпения възел P1 и P2. 

3. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

4. В схемата циркулационната помпа е разположена на резервоар B, но нейната работа не е 
свързана с алгоритъм и може да бъде разположена също така и на резервоар A. 

5. Поради режим нощно охлаждане, работещ в резервоара A и включването на циркулацията за по-

добро разтоварване на резервоара се препоръчва инсталиране на циркулационен кръг в 
резервоар A. 
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17.6. Приложена соларна схема F 

Загряване на резервоара на топлата вода и басейн с функция приоритет. 

 
Фиг. 17-6 Схема за свързване F 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 извън кръговете на трипътния вентил Н и да бъде свързан към 
вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до изхода на възел Н. 

2. Вентилът трябва да бъде свързан така, че активирано реле свързано към изход H (H=ON) да 
включи вентила в положение за зареждане на басейна. Обратно свързване на вентила ще доведе 
до повреда на инсталацията. 

Указания относно настройките  

1. Ако е използван трипътен вентил с време за превключване по-дълго от 120 секунди. Трябва да 
зададете максимална стойност tZAW. 

2. Ако е използван трипътен вентил с време за превключване близко до нулата, трябва да зададете 
минимална стойност на времето tZAW. 

3. По време на превключване на кръговете (време tZAW) помпата на колектора не работи и кръга 
не получава топлина. Трябва да обърнете внимание на бързото загряване на колектора и при 
необходимост да намалите времето tZAW. 

4. По време на действието на функцията срещу замръзване помпата на топлообменника ще работи 
по-дълго от помпата на колектора с двукратно време tOP. Стойността на този параметър трябва 
да бъде избрана така, че след спиране на помпа P2 в топлообменника да няма останал гликол с 
температура по-ниска от 0°C, тъй като това може да доведе до повреда на топлообменника. Ако 
има опасност от наличието на такава ситуация, трябва да изключите функцията за защита от 
замръзване за инсталацията на басейна. 

 

Функцията за защита от замръзване в кръга на басейна (приоритетен кръг) може да се използва само с 
особено запазено внимание. Неправилна настройка или неблагоприятни условия могат да доведат до 
увреждане на топлообменника. Винаги трябва да анализирате всички фактори като например 
наличието на топлоносителя с минусова температура в топлообменника. 
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17.7. Приложена соларна схема G 

Зареждане на резервоара на топлата вода със соларен колектор и котел. 

 
Фиг. 17-7 Схема за свързване G 

Указания относно инсталацията  

1. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 
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17.8. Приложена соларна схема H 

Зареждане на резервоара на топлата вода с два комплекта колектори, ориентирани в две 
посоки. 

 
Фиг. 17-8 Схема за свързване H 

Указания относно инсталацията  

1. Помпата P2 се управлява от контролера в цикъла: включена, изключена - няма допълнителен 
контролен сигнал. 

2. За правилната работа на инсталацията трябва да бъдат инсталирани два възвратни клапани на 
изходите на соларните панели. В противен случай активирането на кръга на колектор A ще 
оказва влияние на измерванията на сензора на колектор B, като ще води до неправилна работа 
на системата. 

3. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 на изхода на долната серпентина от резервоара на топлата вода 
и да бъде свързан към вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до 
изходния отвор на долната серпентина на резервоара. 

4. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

Указания относно настройките  

1. При използването на допълнителен сензор T4 регулаторът ще осигури ефективно управление на 
помпата P2, която ще се включва, когато температурата на връщащия кръг на топлообменника 
достигне зададената стойност с параметър dTP2.  
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17.9. Приложена соларна схема I 

Зареждане на инсталацията на басейн от слънчев колектор. 

 
Фиг. 17-9 Схема за свързване I 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 директно на изхода на връщащия кръг от топлообменника на 
басейнаи да бъде свързан към измервателен вход T4.  

Указания относно настройките  

1. При използването на допълнителен сензор T4 регулаторът ще осигури ефективно управление на 
помпата P2, която ще се включва, когато температурата на връщащия кръг на топлообменника 
достигне зададената стойност с параметър dTP2.  

2. При дълги отсечки на тръбопровода (между колектора и топлообменника) задаването на стойност 
dTP2 по-ниска, отколкото необходимата въз основа на загубите на отсечката колектор-

топлообменник ще доведе до липса на включване на помпа P2 дори при високи температури на 
колектора. Настройката на този параметър трябва всеки път да се избира за дадената 
инсталация.  

3. По време на действието на функцията срещу замръзване помпата на топлообменника ще работи 
по-дълго от помпата на колектора с двукратно време tOP. Стойността на този параметър трябва 
да бъде избрана така, че след спиране на помпа P2, в топлообменника да няма останал гликол с 
температура по-ниска от 0°C, тъй като това може да доведе до повреда на топлообменника. Ако 
има опасност от наличието на такава ситуация, трябва да изключите функцията за защита от 
замръзване за инсталацията на басейна. 

 

Функцията за защита от замръзване в тази схема може да се използва само с особено запазено 
внимание. Неправилна настройка или неблагоприятни условия могат да доведат до увреждане на 
топлообменника. Винаги трябва да анализирате всички фактори като например наличието на 
топлоносителя с минусова температура в топлообменника. 
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17.10. Приложена соларна схема J 

Работа на колектора с допълнителен резервен източник. 

 
Фиг. 17-10 Схема за свързване J 

Указания относно инсталацията 

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 директно на изхода на долната серпентина от резервоара на 
топлата вода и да бъде свързан към измервателен вход T4. 

2. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 
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17.11. Приложена соларна схема K 

Зареждане на буфер А от соларен панел Буферът от тип „резервоар в резервоар” подпомага 
нискотемпературната инсталация на централното отопление. 

 
Фиг. 17-11 Схема за свързване K 

* Помпите, означени върху схемата като P не се управляват от нивото на регулатора.  

Указания относно инсталацията  

1. Обслужването на схемата изисква използването на два допълнителни сензори CT6. 

2. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

Указания относно настройките  

1. Не бива да задавате стойност HP2 по-голяма или равна на параметър dTAB, тъй като това няма 
да позволи изключване на зареждането след достигане на параметъра dTAB. 
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17.12. Приложена соларна схема L 

Зареждане на резервоара на топлата вода с два комплекта колектори, ориентирани в две посоки 
с помощта на една помпена група и клапан разделящ колекторните кръгове.  

 
Фиг. 17-12 Схема за свързване L 

Указания относно инсталацията  

1. В схемата е използван трипътен вентил с еднопосочно управление. Обратното превключване на 
вентила се извършва с помощта на пружини. Други вентили могат да се управляват с помощта на 
реле, както е показано на Фиг.16-12 

2. Вентилът трябва да бъде инсталиран така, че високото ниво на изход Р2 да насочва дебита в 
посока на колектора А.  

3. Вентилът може да бъде свързан към захранването на колекторите .  

4. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 на изхода на долната серпентина от резервоара на топлата вода 

и да бъде свързан към вход T4. Сензорът трябва да бъде монтиран възможно най-близо до 
изходния отвор на долната серпентина на резервоара. 

5. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

Указания относно настройките  

1. Ако по време на преходните периоди, когато слънцето пада върху двата колектора, колекторът, 
който актуално не работи, се прегрява прекомерно, трябва да намалите tOP. 
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17.13. Приложена соларна схема M 

Зареждането на БГВ при ниско температурна функция подпомага инсталацията за централно 
отопление и контролира стайната температура чрез сигнал от СТ7. 

 
Фиг. 17-13 Схема за свързване M 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 директно на изхода на долната серпентина от резервоара на 
топлата вода и да бъде свързан към измервателен вход T4. 

2. Свържете циркулационната помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 
6VDC RM85-2021-35-1006. 

3. Използвайте датчик от тип СТ7, свързан към вход Т3. Монтирайте датчика в стаята по правилния 
начин.  
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17.14. Приложена соларна схема N 

Подгряване на БГВ и басейн с функция за приоритет. 

 
Фиг. 17-14 Схема за свързване N 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 да бъде свързан към измервателен вход T4. 

2. Свържете H помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 6VDC RM85-

2021-35-1006.  

Указания относно настройките  

1. По време на действието на функцията срещу замръзване помпата на топлообменника ще 
работи по-дълго от помпата на колектора с двукратно време tOP. Стойността на този 
параметър трябва да бъде избрана така, че след спиране на помпа P2, в топлообменника да 
няма останал гликол с температура по-ниска от 0°C, тъй като това може да доведе до повреда 
на топлообменника. Ако има опасност от наличието на такава ситуация, трябва да изключите 
функцията за защита от замръзване за инсталацията на басейна. 

 

 

Функцията за защита от замръзване в тази схема може да се използва само с особено запазено 
внимание. Неправилна настройка или неблагоприятни условия могат да доведат до увреждане на 
топлообменника. Винаги трябва да анализирате всички фактори като например наличието на 
топлоносителя с минусова температура в топлообменника. 
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17.15. Приложена соларна схема O 

Подгряване на БГВ и басейн с функция за приоритет. 

 
Фиг.17-15 Схема за свързване O 

* Контролерът управлява помпи Н* и Н паралелно, чрез общо реле. 

Указания относно инсталацията  

1. За да може регулаторът да изчислява топлинната печалба, трябва да бъде инсталиран 
допълнителен сензор от тип CT6 да бъде свързан към измервателен вход T4.  

2. Свържете H, H* помпа към изход Н през реле. Необходимо е да използвате реле тип 6VDC 
RM85-2021-35-1006. 

Указания относно настройките  

1. По време на действието на функцията срещу замръзване помпата H, H* ще работи по-дълго 
от помпата P1 на колектора с двукратно време tOP. Стойността на този параметър трябва да 
бъде избрана така, че след спиране на помпа H, H*, в топлообменника да няма останал 
гликол с температура по-ниска от 0°C, тъй като това може да доведе до повреда на 
топлообменника. Ако има опасност от наличието на такава ситуация, трябва да изключите 
функцията за защита от замръзване за инсталацията на басейна. 

 

Функцията за защита от замръзване в тази схема може да се използва само с особено запазено 
внимание. Неправилна настройка или неблагоприятни условия могат да доведат до увреждане на 
топлообменника. Винаги трябва да анализирате всички фактори като например наличието на 
топлоносителя с минусова температура в топлообменника. 
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18. ЗАТВАРЯНЕ НА КОРПУСА 

За да затворите корпуса, трябва да 
монтирате капака, като поставите 
закопчалките на предвидените за тях места в 
основата (Показано е на Фиг. 18-1). 

 
Фиг. 18-1 Затваряне на корпуса - първа стъпка 

След това трябва да притиснете капака в 
мястото, показано с червена стрелка (Фиг. 18-

2), докато чуете характерно щракване на 
закопчалката. 

 
Фиг. 18-2 Затваряне на корпуса - втора стъпка 

19. ОПЦИИ НА РЕГУЛАТОРА 

Достъп  

 

Достъпът до опциите на регулатора е 
защитен с парола и за извършване на промяна 
трябва да се логнете с паролата за сервиз. 

 
Фиг. 19-1 Екран за логване на потребителя 

За да се логнете, трябва да поставите курсора 
върху съответната цифра въртейки енкодера, 
след което да натиснете бутона. Когато 
цифрата започне да мига, трябва да смените 
стойността с въртене на енкодера. 
Потвърждението на цифрата става с повторно 
кликване. Курсорът веднага ще премине на 
следващата позиция.Потвърждение на 
логването се извършва с избор на OK или 
отхвърляне на логването с ANULUJ. Ако 
въведената парола е неправилна, устройството 
ще генерира съобщение Фиг. 19-2.  

 
Фиг. 19-2 Информация за неправилна парола 

Трябва да повторите логването. 

 

 

Параметрите трябва да бъдат 
модифицирани само от обучени лица 
или лица със съответни технически 
познания. Записването на неправилни 
параметри може да доведе до 
неправилно действие или повреда на 
системата. 

Въведете 
паролата си 

Логване 

Неправилна 
парола 

Грешка 
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19.1. Опции/ Параметри на системата 

В зависимост от схемата и от версията в 
меню „Параметри на системата” са достъпни 
следните параметри: 

Параметър  
Схема 

A B C D E F G H I J K L M N O 

dTwlCWU X X X X X X X X  X X X X  X 

dTwyCWU X X X X X X X X  X X X X  X 

dTwlBAS      X   X     X X 

dTwyBAS      X   X     X X 

TCOLmin X X X X X X X X X X X X X X X 

TCOLkr X X X X X X X X X X X X X X X 

TCOLmax X X X X X X X X X X X X X X X 

TCWUmax X X X X X X X X  X X X X X X 

Pmin X X X X X X X X X X X X X X X 

tP X X X X X X X X X X X X X X X 

HP1 X X X X X X X X X X X X X X X 

HP2 X X X X X X X X X X X  X X X 

tZAW      X          

tOP      X   X   X   X 

TCOmin       X         

dTP2         X       

 

Описание на параметрите 

dTwlCWU - температурна разлика между T1 

(T3 в схема H) и T2 (T3 в схема E), която 
задейства помпата на колектора P1 или P2 

с ефективност 100%.  
dTwyCWU - температурна разлика между T1 

(T3 в схема H) и T2 (T3 в схема E), при 
която помпата на колектора ще работи с 
минимална ефективност Pmin. При 
обороти с по-ниска стойност помпата на 
колектора ще спре. Помпата ще се включи 
повторно при достигане на параметъра 
dTwlCWU.  

dTwlBAS - в схемите с инсталация на басейн - 
температурна разлика между T1 и T3 (за 
схема F) и T1 и T2 (за схема I), която ще 
задейства помпа P1 с ефективност 100%.  

dTwyBAS - температурна разлика между T1 и 
T3 (в схема F) и T1 и T2 (за схема I), при 
която помпата на колектора ще работи с 
минимална ефективност Pmin. При обороти 
с по-ниска стойност помпата на колектора 
ще спре. Помпата ще се включи повторно 
при достигане на параметъра dTwlBAS.  

TCOLmin - минимална температура на 
колектора, която трябва да бъде 
достигната, за да започне зареждане на 
резервоара. Ако температурата на 
колектора не достигне стойността, 
зададена с този параметър, въпреки 
наличните условия за зареждане 
(например достигане на dTwlCWU или 

dTwlBAS), регулаторът няма да включи 
помпата на колектора. Помпата на 
колектора ще се изключи след достигане 
на температура по-ниска от dTwyCWU или 
dTwyBAS (в зависимост от схемата).  

TCOLkr - критична температура на колектора. 
Температура, която независимо от 
достигането на зададената температура на 
резервоара (TzCWU) или на басейна 
(TzBAS), ще включи помпата на колектора 
с ефективност 100%, за да разтовари 
топлината от колектора. Помпата ще се 
изключи, когато температурата на 
колектора спадне под TCOLkr-HPx (където 
X означава номера на помпата на колектор 
1 или 2). Ако параметър Alarm TCOLkr е 
настроен наTAK, тогава ще бъде 
сигнализирана аларма за надвишаване на 
прага на критичната температура на 
колектора. Сигнализирането на тази 
аларма позволява включване на 
колекторната помпа само тогава, когато в 
инсталацията на резервоара на топлата 
вода не е сигнализирана аларма за 
надвишаване на максималната 
температура на резервоараTCWUmax.  

TCOLmax - достигането на тази температура в 
колектора ще изключи помпата на 
колектора. Регулаторът ще сигнализира 
аларма.Помпата на колектора ще се 
включи, когато температурата на 
колектора спадне под температурната 
разликаTCOLmax-HPx. 

 

Регулаторът динамично ограничава 
минималната стойност на параметъра 
TCOLmax и максималната стойност на 
параметъра TCOLkr така, че зададените 
стойности да осигуряват интервал между 
температурата TCOLkr и TCOLmax не 
по-малък от 30°C. Това предотвратява 
импулсно увеличаване на температурата 
на колектора по време на включване на 
колекторната помпа след достигане на 
температура TCOLkr. За да въведете по-

висока стойност на TCOLkr отколкото 
стойността, която разрешава 
регулаторът, трябва да увеличите 
стойността TCOLmax така, че да бъде 
запазено условието за интервал 30°C.  

 

TCWUmax - максимална температура на 
резервоара на топлата вода, която ще 
изключи работата на колекторната помпа и 
ще блокира възможността за по-нататъшно 
зареждане на резервоара. Ще бъде 
сигнализирана аларма за надвишаване на 
максималната температура на резервоара 
на топлата вода. Тази аларма е с по-висок 
приоритет от алармата за надвишаване на 
TCOLkr и въпреки сигнализирането на 
аларма за надвишаване на прага на 
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критичната температура на колектора 
регулаторът ще блокира възможността за 
включване на помпата на колектора за 
този резервоар. Алармата ще се изключи и 
включването на помпата ще бъде 
разрешено, когато температурата на 
резервоара спадне под TCWUmax-HPx.  

Pmin - минимална ефективност на помпата на 
колектора, достигана, когато 
температурната разлика между колектора 
и резервоара спадне до стойност 
dTwyCWU или dTwyBAS (в зависимост от 
схемата).  

tP - Минимално време за работа на помпата на 
колектора. Когато температурната разлика 
между колектора и резервоара достигне 
стойност dTwlCWU или dTwlBAS, помпата 
на колектора ще се включи за минимално 
време на работа на помпата tP.  

HP1- помощен хистерезис за действието на 
изход P1.  

HP2 - помощен хистерезис за действието на 
изход P2. 

 

Твърде високи стойности на 
параметрите HP1, HP2 могат да 
доведат до големи осцилации на 
температурата на системата, поради 
което се препоръчва техните стойности 
да бъдат на ниво 1°C. 

tZAW – минимално време на работа на 
клапана, превключващ кръговете на 
работа на регулатора (използван в соларна 
схема F).  

tOP – Време за закъснение на включване/ 
изключване на работата на помпата след 
топлообменника в схемите I, F и 
минимално време за работа на един 
колектор в схема L (превключването на 
втория колектор може да стане само след 
изтичане на това време).  

TCOmin – минимална температура на кръга на 
инсталацията на централното отопление 

(измервана от сензор T4) в схемата G, 

която разрешава зареждане на резервоара 
на топлата вода от инсталацията на 
котела. При температури по-ниски от тази 
(дори ако са налице условия за зареждане 
на резервоара, тоест температура TzCWU 

по-ниска от зададената или достигната 
температурна разлика dTCO) регулаторът 
ще блокира зареждането на резервоара. 
Това предотвратява работата на кръга на 
централното отопление под температурата 
на кондензация в котела.  

dTP2 – температурна разлика между 
колектора T1 и топлообменника T4, след 
достигането на която регулаторът ще 
задейства помпата на топлообменника в 
схема I. Възможна е също работа със 
закъснение tOP и тогава стойността на 
параметъра dTP2 трябва да се настрои на 

WYŁ. При такива настройки регулаторът 
ще реализира алгоритъм на работа P2 със 
закъснение с време tOP по отношение на 
работата на помпата P1. Няма да бъде 
сигнализирана аларма от сензор T4. 

19.2. Опции \ Конфигурация Вх/ Изх 

В зависимост от дължината на удължаващия 
кабел на сензора сензорите ще показват 
температурата без да вземат предвид 
съпротивлението на свързващите кабели. За 
да се компенсира влиянието на кабелите, 
трябва да се проведе процедура компенсация 
на сензорите. 

19.2.1. Компенсация на дължината на 
кабелите 

 Състои се в измерване на дължината на 
кабелите, които допълнително са свързани към 
сензора (измервателен канал), отчитане от 
таблицата на допълнителната температурна 
компенсация на съпротивлението на 
свързващите кабели и програмирането на тази 
стойност в регулатора.  

Регулаторът автоматично ще премести 
характеристиката на сензора и ще компенсира 
влиянието на допълнителното съпротивление 
на проводниците.  

След влизане в менюто регулаторът 
показва актуалните въведени стойности на 
корекцията на температурата. Ако регулаторът 
показва стойност 0,0, това означава, че за 
дадения канал не е въведена корекция. За да 
изтриете компенсационните данни за канала, 
трябва да програмирате стойност 0,0.  

Процедурата може да се изпълни с 
помощта на омметър, като измерите 
съпротивлението на двете жила на 
свързващите кабели и за получения резултат 
на съпротивлението изберете корекция на 
температурата от спомената по-горе таблица.  

Ако полученият резултат показва на 
въвеждане на калибрация над 2°C, това може 
да означава, че проводниците имат 
съпротивление по-голямо от допустимото или 
твърде голяма дължина.  
Таблица с дължини и съпротивления на 
кабелите. 
           сечение  
дължина  0,5mm2 0,75mm2 1mm2 

5m 
0,35Ω 

0,1°C 

0,23Ω 
0,1°C 

0,18Ω 
0,1°C 

10m 
0,69Ω 

0,2°C 
0,46Ω 

0,2°C 
0,35Ω 

0,1°C 

15m 
1,04Ω 

0,3°C 
0,69Ω 

0,2°C 
0,52Ω 

0,2°C 

20m 
1,38Ω 

0,4°C 
0,92Ω 

0,3°C 
0,69Ω 

0,2°C 

25m 
1,73Ω 

0,5°C 
1,15Ω 

0,3°C 
0,87Ω 

0,3°C 

30m 
2,07Ω 

0,6°C 
1,38Ω 

0,4°C 
1,04 Ω 

0,3°C 
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19.3. Опции\Функции 

В зависимост от схемата и от изпълнението в 
меню „Функции” са достъпни следните 
параметри: 

Параметър 
Схема 

A B C D E F G H I J K L M N O 

Защита от 
замр. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Топлоносит
ел  X X X X X X X X X X X X X X X 

Темп. 

замръзване
* 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Корекция 
отопление* 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Плътност* X X X X X X X X X X X X X X X 

Дебит  P1 X X X X X X X X X X X X X X X 

Дебит  P2        X        

Вакуум кол.  X X X X X X X X X X X X X X X 

Поз. на 
детекция  X X X X X X X X X X X X X X X 

Време на 
работа  X X X X X X X X X X X X X X X 

* параметърът е активен в менюто при настройка 
Топлоносител=0. 

 

Защита от замръзване (Antyzamarzanie) – 

настройка WŁ ще включи функцията 
защита от замръзване. Помпата на 
колектора ще се включи, ако 
температурата на соларния топлоносител 
спадне до стойността на температурата на 
замръзване на топлоносителя. За 
правилната работа на функцията е 
необходимо да се избере съответен 
соларен топлоносител. Помпата на 
колектора ще се изключи, ако 
температурата на топлоносителя се 
увеличи с 2°C. Изключването на 
функцията ще спре мониторирането на 
защитата от замръзване от регулатора и 
може да доведе до увреждане на 
соларната инсталация през зимата, поради 
което се препоръчва включване на тази 
функция. В приложена схема E функцията 
за защита от замръзване работи в кръга на 
резервоара A, в приложна схема F 
функцията работи в приоритетния кръг. 
Ако в инсталация с резервоар за топла 
вода температурата на резервоара спадне 
до 2°C, регулаторът ще сигнализира 
аларма за невъзможност на продължение 
на действието на функцията защита от 
замръцване. 

Защита от замръзване (Antyzamarzanie) – 

Параметърът е активен при настройка 

Топлоносител=0.  

настройка WŁ ще включи функцията 
защита от замръзване. Помпата на 
колектора ще се включи, ако 
температурата на флуида падне под 
стойността на параметър Темп. против 
замръзване. Помпата ще се изключи 

когато температурата на флуида се 
повиши над температурата против 
замръзване. Изключването на функцията 
ще спре мониторирането на защитата от 
замръзване от регулатора и може да 
доведе до увреждане на соларната 
инсталация през зимата, поради което се 
препоръчва включване на тази функция. В 
приложена схема E функцията за защита 
от замръзване работи в кръга на 
резервоара A, в приложна схема F 

функцията работи в приоритетния кръг.  
Корекция отопление (Ciepło właściwe) – 

параметър на работния флуид необходим 
за правилна работа на изход отопление.  

Плътност (Gęstość) – плътността на работния 
флуид необходима за правилната работа 
при възстановяване на енергия от 
колектора (изход отопление). 

Топлоносител (Czynnik) – вид на 
използваната в инсталацията соларна 
течност. Настройка на правилната 
стойност, изисквана за правилната работа 
на функцията защита от замръзване и 
изчисляване на топлинната печалба. 
№ на 
топлон
осителя  

Наименование  Температура 
на замръзване  

0 
Допълнителни 
параметри в менюто 

 

1 Ergolid EKO -15°C -15°C 

2 Ergolid EKO -20°C -20°C 

3 Ergolid EKO -25°C -25°C 

4 Ergolid EKO -35°C -35°C 

5 Ergolid A -15°C -15°C 

6 Ergolid A -20°C -20°C 

7 Ergolid A -25°C -25°C 

8 Ergolid A -35°C -35°C 

9 Tyfocor LS -20°C 

10 ECO MPG-SOL 20 -20°C 

11 ECO MPG-SOL 28 -28°C 

12 ECO MPG-SOL 32 -32°C 

13 Henock 35P35 -35°C 

 

Дебит P1 (Przepływ P1) – функция калибрация 
на дебита, необходима за правилната 
работа на топлинната печалба. За да може 
да се извърши калибрация, в кръга на 
соларния топлоносител трябва да бъде 
инсталиран ротаметър или водомер. 
Активирането на редактирането 
(стойността мига) ще включи колекторната 
помпа P1 с максимална ефективност. Сега 
трябва да отчетете стойността на дебита 
директно от ротаметъра или да измерите (с 
помощта на водомер), колко литра 
топлоносител ще премине за една минута и 
да програмирате стойността в регулатора. 
От правилното въвеждане на дебита 
зависи правилното изчисляване на 
топлинната печалба от регулатора. 
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Дебит P2 (Przepływ P2) – функция калибрация 
на помпа P2 за соларна схема H. За 
калибриране на скоростта на кръга на 
топлоносителя трябва да бъде инсталиран 
ротаметър или водомер. Активирането на 
редактирането (стойността мига) ще 
включи колекторната помпа P2 с 
максимална ефективност. От правилното 
въвеждане на дебита зависи правилното 
изчисляване на топлинната печалба от 
регулатора. Калибрацията на дебита P2 е 
достъпна само в соларната схема H. 

 

За правилното изчисляване на 
топлинната печалба в схема H трябва да 
се проведе калибрация на двете помпи.  

Вакуум колектор (Kol. próżniowy) – включва 
или изключва функцията вакуум колектор. 
Принципът на действие на функцията е 
описан в раздел 19.3.1 

Поз. на детекция (Poz. detekcji) – параметър, 
определящ с колко трябва да се увеличи 
температурата на колектора (при 
включена функция за вакуум колектор) за 
една минута, за да се активира 
колекторната помпа. 

Време на работа (Czas pracy) – време на 
включване на колекторната помпа след 
детекция на зададена температура с 
параметър Поз. на детекция. 

19.3.1. Функция вакуум колектор 

Параметрите, предназначени за 
обслужване на функцията вакуум коректор са 
описани в предходния раздел. 

Функцията вакуум колектор (ако е 
избрана) проверява температурата на 
колектора и включва помпата на колектора, 
ако след една минута температурата на 
колектора се увеличи със зададеното с 
параметъра Ниво на детекция (Poziom 

detekcji) ниво, помпата на колектора ще се 
включи за време, определено с параметър 
Време на работа (Czas pracy). След този 
кратък импулс, ако не са налице нормални 
условия за задействане на помпата на 
колектора, регулаторът все още ще 
мониторира температурата на колектора.  

Функцията вакуум колектор се блокира, 
ако температурата на колектора е по-ниска от 
0°C или са активни алармите, блокиращи 
работата на колекторната помпа. 

19.4. Ръчен режим 

Ръчният режим позволява на ръчно 
задействане на изходите: P1, P2, H.  

Управлението на помпа Р1 се осъществява 
чрез подаване на напрежение към 
захранващите клеми на контролера и 
генериране на пълен изходен сигнал ШИМ за 
управление.  

Задействането на изхода се извършва 
веднага след потвърждаване на редактирането 
на стойността. 

Регулаторът не се връща автоматично към 
главния екран от това меню. 

След напускане на ръчния режим 
регулаторът се връща към управление на 
изходите съгласно алгоритъма на действие. 

 

В ръчен режим са недостъпни всички 
автоматични акции. Оставянето на 
регулатора в този режим за по-

продължително време може да доведе 
до повреда на инсталацията. 

19.5. Избор на схема 

Съветника за схеми служи за избор на 
типа инсталация. Завъртете бутона за да 
видите различните схеми. Броят и вида им 
зависят от модела на контролера. След като 
изберете някоя схема, контролерът ще поиска 
потвърждение на избора.  

20. СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ 

 

Преди смяната на предпазителя трябва 
да изключите мрежовото захранване от 
регулатора. 

В устройството трябва да използвате 
суб-миниатюрен инертен предпазител 1,25A в 
съответствие със стандарт IEC 60127.  

Примерен предпазител, изпълняващ 
тези изисквания е инертният предпазител 
1,25A от тип MXT-250 (произведен от 
Schurter). С цел смяна на предпазителя трябва 
да изключите захранването на регулатора, да 
отворите корпуса и да смените изгорелия 
елемент с нов (Фиг. 20-1). 

 
Фиг. 20-1 Смяна на предпазителя 

 

Регистър на промените: 

 

Производителят си запазва правото да 
въвежда промени в конструкцията и 
софтуера без предизвестие. 
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